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Foi realizado, no presente trabalho, um estudo de proteção em um típico sistema elétrico 
industrial de média tensão contra sobrecorrentes com o objetivo de garantir a seletividade e a 
coordenação entre os dispositivos de proteção. Para isso, o trabalho foi dividido em quatros 
partes. Inicialmente, foram apresentados os conceitos de um estudo de proteção e o método 
das Componentes Simétricas para os cálculos dos diferentes tipos de curtos-circuitos. Em 
seguida, foram abordados os principais equipamentos responsáveis pela proteção, 
caracterizando suas curvas de atuação e aplicação. Na terceira parte, foram analisados os 
critérios de proteção, isto é, as características peculiares de cada equipamento que deve ser 
respeitada para evitar desligamentos indevidos e danos ao mesmo. Por fim, foi realizado um 
estudo de caso em um sistema industrial, aplicando os conceitos e critérios discutidos nos 
capítulos pretéritos através do programa ETAP, onde foi possível visualizar graficamente as 
curvas de atuação das proteções e avaliar os ajustes realizados. Os resultados mostram que, 
mesmo com equipamentos com limitações em suas faixas de ajuste, é possível garantir a 
coordenação e a seletividade na maioria dos casos.  


















The current work was done in a study of a typical industrial eletrical médium voltage system's 
protection against overcurrent aimed at guaranteeing selctivity and coordination between 
protection devices. In order to achieve that, the work was divided in four parts. Initially, the 
concepts of a study on protection and the method of Symmetrical Components for the 
calculation of different types of short-circuits were presented. Secondly, the main equipment 
responsible for protection was discussed, characterizing usage and application curves. Then, 
protection criteria were analyzed, that is, peculiar characteristics of each piece of equipment 
which must be respected in order to avoid unwanted shutdowns and damage. Finally, a case 
study was carried out in an industrial system, applying concepts and criteria discussed in 
previous chapters through ETAP program, where it was possible to graphically visualize 
usage curves of protections and to evaluate the settings used. Results show that, even when 
equipment was limited in their settings tiers, it was possible to guarantee coordination and 
selectivity in most cases. 
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As instalações industriais caracterizam-se por subestações de pequeno a médio porte, 
podendo ser conectadas diretamente às redes de distribuição ou até no próprio sistema de 
subtransmissão. Constituem sistemas de alta demanda de energia sendo basicamente 
formados por máquinas.   
O setor industrial representa aproximadamente 35,1% do consumo de energia do Brasil e 
25% do PIB nacional, sendo a utilização de energia elétrica seu maior custo na produção (O 
SETOR ELÉTRICO, 2014). Aliados aos custos de demanda de energia, outro problema 
recorrente nas industriais são as anormalidades no seu sistema elétrico. Tais eventos podem 
representar uma quantia significativa dependendo da magnitude, visto que, com o ritmo de 
produção das grandes industriais, a interrupção do processo influenciará diretamente no custo 
produto final e na competitividade das mesmas no mercado. 
Portanto, estudo de proteção de sistemas elétricos industriais vem tornando-se cada vez 
mais frequente nos consumidores industriais. O contínuo crescimento do setor, aliado ao 
desenvolvimento de novas tecnologias de automação e controle, tornam-no uma importante e 
consistente ferramenta no controle de custos.  
As anormalidades do sistema, citadas anteriormente, podem ser de origem externa ou 
interna às instalações industriais. O foco do trabalho será as interrupções internas, mais 
precisamente os diferentes níveis de sobrecorrentes existentes.  
O objetivo principal do estudo de proteção de sistemas elétricos de potência é, na 
presença de faltas, garantir o isolamento da menor porção possível do circuito e no menor 
tempo possível, com o objetivo de preservar os equipamentos e evitar acidentes. Para isso, são 





As constantes ampliações nas fábricas, bem como alterações nas cargas instaladas, 
exigem do setor industrial uma constante revisão e atualização do sistema de proteção. 
Sensíveis alterações no circuito podem torná-lo vulnerável a anormalidades. 
Por meio do estágio obrigatório realizado na empresa Power Service Manutenção 
Integrada Ltda., foi possível conhecer inúmeros equipamentos de proteção e avaliar o sistema 
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de proteção de grandes clientes industriais. Tal experiência permitiu-me vivenciar alguns 
casos em que o incorreto dimensionamento de equipamento e parametrização dos elementos 




O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre os dispositivos de 
proteção de uma planta industrial real, tendo como base uma empresa que atua no ramo de 
peças e acessórios para veículos automotivos. Serão analisados os dimensionamentos e os 
ajustes dos equipamentos existentes, não sendo o foco do trabalho projetar o sistema de 
proteção. 
Os ajustes das proteções serão realizados de forma a garantir a coordenação e a 
seletividade entre os dispositivos de proteção e a integridade dos diferentes equipamentos do 
sistema elétrico. Ademais, o programa de simulação ETAP permitirá visualizar os 
coordenogramas a fim de avaliar o estudo de proteção realizado. 
 
1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
O presente trabalho terá como base 6 capítulos. Este capítulo introdutório tem como 
principal objetivo contextualizar o estudo de proteção de sistemas elétricos industriais contra 
sobrecorrente, mostrando a sua importância e os objetivos do trabalho.  
O Capítulo 2 abordará a metodologia de cálculos de faltas do sistema elétrico através do 
método das Componentes Simétricas, além das principais propriedades de um estudo de 
proteção.  
O Capítulo 3 apresentará os principais dispositivos de proteção, sendo cada um destes 
caracterizados pela sua faixa de ajuste, aplicação e curvas de atuação. 
O Capítulo 4 examinará as principais características dos equipamentos protegidos, isto 
é, suas respectivas características mecânicas e térmicas que devem ser consideradas nos 
ajustes das proteções. 
No Capítulo 5 será realizado um estudo de caso de uma planta industrial, tendo como 
principal objetivo exemplificar os aspectos teóricos desenvolvidos nos capítulos precedentes, 
realizando os cálculos de curtos-circuitos e ajustes das proteções contra sobrecorrentes e 
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apresentando o estudo de coordenação e seletividade das proteções com o auxilio de 
simulações. 
O Capítulo 6 apresentará as conclusões do trabalho através dos resultados obtidos no 



































Os sistemas elétricos estão constantemente sujeitos a falhas, sendo de suma 
importância assegurar que tais falhas sejam isoladas de forma a garantir a segurança das 
pessoas e a integridade dos equipamentos. Segundo Mamede Filho e Mamede (2013), as 
principais propriedades de um sistema de proteção são: 
 Seletividade: Conceito de que apenas proteção mais próxima à falta seja 
acionada de forma a isolar somente a porção defeituosa do circuito. 
 Coordenação: Garantia de que, apenas em caso de falha da proteção primária, 
haverá atuação da proteção de retaguarda.  
 Velocidade: A atuação da proteção deve ocorrer o mais rápido possível com 
objetivo de reduzir ou mesmo eliminar as avarias do sistema. 
 Sensibilidade: Consiste na capacidade do elemento de proteção de reconhecer 
com precisão a faixa e os valores indicados para a sua operação. 
 Confiabilidade: Devem garantir que em situações de anormalidades do sistema 
irão atuar conforme parametrizados. 
Os equipamentos do sistema elétrico devem ainda pertencer a pelo menos uma zona de 
proteção, isto é, a uma região vista por pelo menos um dispositivo de proteção. Sua 
localização definirá a abrangência da zona de atuação. Objetivando aumentar a confiabilidade 
do sistema de proteção na presença de distúrbios, é comum que haja sobreposição das zonas 




Figura 1 - Zonas de Proteção 
 
                                          Fonte: ALMEIDA, 2010 
 
Definem-se, assim, basicamente três tipos de regiões de proteção (ALMEIDA, 2000): 
 Proteção Primária: Na sua região de proteção, deverá atuar primeiro. 
 Proteção Secundária ou de Retaguarda: Atuará em caso de falha da proteção 
primária. 
 Proteção Auxiliar: Constituída por funções auxiliares de proteção, tais como 
sinalização, alarme e intertravamento. 
As sobrecorrentes são os eventos mais comuns que ocorrem nos sistemas elétricos em 
geral, sendo responsáveis por submeterem os componentes elétricos aos maiores níveis de 
desgaste e comprometimento de sua vida útil (MAMEDE FILHO; MAMEDE, 2013). São 




A sobrecarga representa um excedente de corrente elétrica que flui pelos equipamentos 
além de sua capacidade nominal de operação. Se ocorrerem limitadas em seu módulo e 
tempo, não prejudicam os componentes elétricos do sistema (MAMEDE FILHO; MAMEDE, 
2013). Os equipamentos, em geral, são projetados para operar com percentuais de sobrecarga 
por tempos limitados. Além disso, existem sobrecargas que devem ser toleradas, pois são 
inerentes às instalações. É o caso, por exemplo, da energização de transformadores, em que a 
sua corrente de energização pode assumir valores muito acima de sua corrente nominal de 
operação por tempo limitado, não devendo haver a atuação de suas proteções. 
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 Os principais equipamentos responsáveis pela proteção contra sobrecarga, em baixa e 
média tensão, são os relés térmicos, porém, os relés eletromecânicos e, atualmente, os relés 
digitais microprocessados, possuem funções especificas para tais eventos, sendo estes os mais 
utilizados atualmente na indústria. Além deles, disjuntores de baixa tensão e fusíveis também 




A IEC 60909 define o curto circuito como uma conexão condutora através de uma 
impedância ou resistência relativamente baixa, entre dois ou mais pontos de um circuito, que 
estão normalmente em potenciais elétricos diferentes (KASIKCI, 2003).    
Entre as principais causas do curto-circuito estão o arco elétrico (perda da isolação dos 
equipamentos) devido à umidade e impurezas e aquecimento excessivo devido à alta 
intensidade da corrente elétrica. Além disso, causas naturais, como galhos de árvores e 
ventos, ou até falha humana realizando manobras de energização inadequadas, são bastante 
recorrentes. A alta intensidade da corrente elétrica submete os equipamentos da instalação a 
esforços térmicos e mecânicos de alta magnitude. Os mesmos devem ser dimensionados 
conforme os níveis de curto-curto da instalação, evitando, na ocorrência de falha, a sua 
degradação. Os curtos-circuitos podem ser: 
 Monofásicos (fase-terra); 
 Bifásico (fase-fase); 
 Bifásico à terra (fase-fase-terra); 
 Trifásico (fase-fase-fase); 
Os elementos de proteção, na presença de curto-circuito, devem ser capazes de isolar 
ou até eliminar tais falhas no menor tempo possível, visto que a alta intensidade da corrente 
elétrica pode trazer danos irreparáveis. Para tal, os equipamentos mais utilizados para 
desempenhar tal função são os relés de proteção através de sua função instantânea e de tempo 
definido. Assim como para sobrecargas, disjuntores e fusíveis são também amplamente 
utilizados para proteção contra curtos-circuitos, sendo estes aplicados a instalações de menor 






2.2. SIMETRIA DAS CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO 
 
A corrente de curto-circuito é dita simétrica quando há simetria da sua envoltória em 
relação ao eixo das abscissas (eixo do tempo). A Figura 2 exemplifica tal conceito. 
 
Figura 2 - Corrente de curto-circuito (a) simétrico e (b) assimétrico 
 
Fonte: MARDEGAN, 2012 
 
 O transitório das correntes de curto-circuito pode ser analisado com base na solução 
do circuito equivalente da Figura 3. 
 
Figura 3 - Transitório das correntes de curto-circuito 
 
Fonte: O AUTOR, 2016 
 
 A resistência R e a indutância L na Figura 2 representam a impedância da fonte até o 




                                                                    
     
  
                                                        
 
 Cuja solução da equação é dada pela Equação 2: 
 
                                     
    
   
                       
 
 
                                          
 




 Analisando a Equação 2, nota-se a presença de uma componente periódica e outra que 
decai com uma constante de tempo R/L. A primeira é chamada de Componente AC, já a 
segunda é chamada de Componente DC, sendo esta última a responsável pela assimetria das 
correntes de curto-circuito. As Equações 3 e 4 definem as componentes AC e DC, 
respectivamente. 
 
        
    
   
                
      
   
                                        
                                                 
 
 
                    
 





                                    
 
 
sendo        
     
  a corrente eficaz total. 
 Supondo o chaveamento na situação          , isto é, no momento em que a 
tensão da fonte atinge seu valor máximo, conforme Figura 4, e utilizando-se da propriedade 
trigonométrica                                    , a Equação 2 torna-se: 
    
Figura 4 - Momento da Ocorrência da Falta 
 




                                                  
      
   
            
 
 
                                                       
 
 Portanto, as componentes AC e DC, nesta situação, são: 
 
                                                       
      
   
                                                                         
                                                       
      




                                                                             
 
 A partir das Equações 6 e 7, pode-se chegar ao valor máximo eficaz da corrente de 
curto circuito. 
 
                
        
        






      
 







       
             
                                                                  
 







       
                                                     
 
 A Equação 9 define o fator de assimetria eficaz da corrente de curto-circuito. Nota-se 
que este depende do ângulo α da tensão no momento da falta e da relação X/R equivalente no 
ponto da falta (MARDEGAN, 2012). Por motivos de simplificação nos cálculos, considera-se 
ainda ½ ciclo da rede para o cálculo do fator, ou seja, supõe-se a corrente de falta totalmente 
indutiva. Nesta situação, quando a tensão está passando por zero, o valor da corrente atinge 
seu máximo. Na prática, os circuitos também possuem características resistivas, sendo assim, 
o pico de corrente não ocorreria exatamente em ½ ciclo e sim antes. Para este trabalho de 
conclusão de curso, será utilizada tal simplificação. 
 O fator de assimetria das correntes de curto-circuito é de suma importância para o 
dimensionamento dos equipamentos da instalação, visto que estes devem ser capazes de 
suportar os valores máximos de corrente sem que haja dano ao equipamento. Além do mais, 





2.3. COMPONENTES SIMÉTRICAS 
 
O método das componentes simétricas foi desenvolvido por Dr. C. L. Fortescue diante 
da necessidade de analisar circuitos polifásicos desequilibrados. Definiu-se que qualquer 
sistema de “n” fasores desequilibrados pode ser decomposto em “n” fasores equilibrados, 
denominados componentes de sequência. Adaptando para o sistema elétrico trifásico, na 
situação de desequilíbrio, cada fase pode ser representada pela soma de suas sequências 
positiva, negativa e zero. 
 
2.3.1. Sequência Positiva 
 
A sequência positiva é representada por três fasores de mesmo módulo, em fase, 
defasados de 120° girando na frequência do sistema original ω. Recebe o índice “1”. A Figura 
5 mostra os componentes de sequência positiva. 
 
Figura 5 - Diagrama de Sequência Positiva 
                             
Fonte: KINDERMANN, 1997 
 
2.3.2. Sequência Negativa 
 
A sequência negativa é representada também por três fasores equilibrados, de mesmo 
módulo, defasados de 120°, porém girando no sentido contrário ao da sequência positiva. 
Portanto, para um observador, conforme Figura 6, a sequência de fases será contrária a da 
sequência positiva. Recebe o índice “2”. 
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Figura 6 - Diagrama de Sequência Negativa 
                        
Fonte: KINDERMANN, 1997 
 
2.3.3. Sequência Zero 
 
A sequência zero é representada por três fasores em fase, de mesmo módulo, girando 
na frequência do sistema desbalanceado e no mesmo sentido da sequência positiva. Recebe o 
índice “0”. A Figura 7 apresenta as componentes de sequência zero.  
 
Figura 7 - Diagram de Sequência Zero 
                               
Fonte: KINDERMANN, 1997 
 
2.3.4. Desenvolvimento Analítico 
 
A partir das definições do método das componentes simétricas, superpondo os três 






                
                                                                                                                                         
                
 
Pelo fato de se tratar de um sistema equilibrado, adota-se apenas a fase “a” para a 
resolução do sistema de equações. Assim, define-se um operador “a” que possui módulo 
unitário e ângulo de 120 graus que correlaciona as três fases do sistema. 
 
                                                                                                                                                 
 
 Aplicando o operador na Equação 10 e representando em forma matricial, obtém-se: 
 




   
   
    
    
  
   
   
   
                                                        
 
                                                              
   
    
    
                                                                   
 
 A matriz A, conforme Equação 13, é conhecida como Matriz de Transformação. O 
objetivo do método das componentes simétricas é definir as componentes de sequência a 
partir do sistema original desbalanceado, portanto, isolando os termos de sequência positiva, 
negativa e zero e aplicando a matriz inversa na matriz A dos coeficientes, tem-se: 
 
                                                        
   
   





   
    
    




                                                   
 
 Por similaridade, o método pode ainda pode ser expandido para os correntes. Partindo 
da mesma análise feita para a tensão, tem-se: 
 
                                                        
   
   





   
    
    








2.3.5. Análise das Correntes de Sequência Zero 
 
A análise da corrente de sequência zero é de suma importância para o estudo de faltas 
no sistema elétrico. Através da Equação 15, a corrente de sequência zero é definida por: 
 
                                                                     
 
 
                                                                       
 
Supondo um sistema trifásico em estrela e com neutro aterrado, a soma dos correntes 
que circulam pelas fases representa a corrente de neutro, logo: 
 
                                                             
 
 
                                                                     
 
A dependência da corrente de sequência zero com relação à corrente de neutro implica 
na presença da mesma apenas nas situações em que há caminho para terra, isto é, ligações em 
delta ou estrela com neutro isolado ou ainda faltas que não envolvam terra, não permitem 
circulação de corrente de sequência zero. Além disso, existe circulação de correntes de neutro 
quando o sistema apresenta correntes de fase desequilibradas em operação em regime 
permanente. 
 
2.4. CIRCUITOS DE SEQUÊNCIA  
 
Os curtos-circuitos trifásicos são ditos equilibrados (simétricos), isto é, as impedâncias 
e os módulos de tensão e corrente de curto-circuito são iguais para as três fases. O mesmo não 
ocorre para os curtos-circuitos bifásicos, bifásicos à terra e monofásico à terra, por isso são 
ditos desequilibrados (assimétricos). 
A resolução analítica do método das componentes simétricas define a relação entre as 
componentes de sequência de tensão e correntes e o sistema original. Os circuitos de 
sequência objetivam representar o circuito equivalente de cada sequência com a sua 
respectiva impedância equivalente, permitindo, através das condições de contorno de cada 
situação de falta, quantificar a magnitude das correntes. 
Os modelos de sequência positiva, negativa e zero, bem como a resolução matemática 
para cada tipo de falta no sistema, foram inicialmente desenvolvidos em laboratório através de 
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ensaios em geradores síncronos. Isso se deve basicamente ao fato do gerador síncrono ser o 
único elemento ativo do sistema elétrico. Para tanto, simulou-se as condições de cada 
sequência no gerador, representado na Figura 8, operando à vazio e na velocidade síncrona. 
 
Figura 8 - Gerador Síncrono 
                         
Fonte: CARDOSO JUNIOR, 2012 
  
 Aplicando as Leis de Kirchoff no circuito da Figura 8, tem-se: 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                                        
                                                                                                                            
 
 A corrente de neutro pode ser decomposto na soma das correntes de fase, conforme 
Figura 8. Reescrevendo a Equação 18 na forma matricial, obtêm-se: 
 








   
         
         
         




                              
  
 Reescrevendo a Equação 19 na forma compacta e multiplicando em ambos os lados da 
igualdade pela Matriz de Transformação: 
 
                                                                                                                                       
 





 Multiplicando ambos os lados da Equação 21 por    , obtêm-se: 
 
                                       
                                                                  
 
 em que        
             , portanto: 
 




   
    
    
  
         
         
         
  
   
    
    
                 
  
  Realizando a multiplicação matricial na Equação 23, tem-se: 
 
                                                                
        
    
    
                                               
 
  Pelo fato de ser um circuito ativo, o circuito de sequência positiva é o único 
que apresenta uma fonte de tensão, portanto: 
 
                                                                            
 
   
 
                                                                
 
 Substituindo       e       na Equação 22, obtêm-se: 
 
                                           
   
   
   
   
 
   
 
   
        
    
    
   
   
   
   
                                           
 
Reescrevendo na forma analítica, tem-se: 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                                         
                                                                                                         
 
A Equação 27 define as expressões para cada circuito de sequencia a partir das 
grandezas tensão e corrente da respectiva sequencia e a impedância    até o ponto de falta. As 
correntes de curto-circuito são determinadas para cada ponto do sistema, portanto deve-se 
obter o equivalente de Thevenin no ponto de defeito e efetuar a correspondência com o 
gerador síncrono (KINDERMANN, 1997), conforme Tabela 1: 
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Tabela 1 – Correspondência do Gerador Síncrono e o Sistema Elétrico 
Circuitos de Sequência de Gerador Síncrono à Vazio Circuito de Sequência do Sistema de Potência 
   : f.e.m da fase “a” no terminal do Gerador 
Síncrono à Vazio. 
   : tensão de fase no local do defeito (tensão de 
Thévenin antes do defeito). 
         : Impedância de Sequência do Gerador 
Síncrono.  
         : Impedâncias de Sequência Equivalentes no 
ponto de defeito  (equivalente de Thévenin) em cada 
um dos circuitos de sequência. 
         : Correntes de fase a, b e c durante o defeito. 
         : Correntes que fluem do sistema para o 
defeito no local do defeito. 
 Fonte: Adaptado de KINDERMANN, 1997 
 
 Com base na Equação 27 e nas correspondências apresentadas na Tabela 1, os 
circuitos de sequência do sistema elétrico podem ser definidos por: 
 
Figura 9 - Circuito de Sequência Positiva 
 
Fonte: O AUTOR, 2016 
 
Figura 10 - Circuito de Sequência Negativa 
 




Figura 11 - Circuito de Sequência Zero 
 
Fonte: O AUTOR, 2016 
 
 A impedância de aterramento    aparece multiplicada por 3 devido ao fato de que a 
corrente de sequência zero que circula por ela, levando as três fases à terra para simulação da 
sequência zero no gerador síncrono apresentado na Figura 8, equivale a    , portanto, para 
manter a correspondência com o circuito apresentado na Figura 11 com relação a tensão sobre 
  , a multiplica-se por 3. 
 
2.5. CÁLCULO DAS CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO 
 
2.5.1. Normativas para Cálculos de Curto-Circuito 
 
 O presente trabalho tomará como base as normas ANSI (American National Standards 
Institute) e IEEE (Institute of Eletrical and Eletronics Engineers) para cálculos de curto-
circuito. As normas ANSI/IEEE definem padronizações e recomendações para a análise de 
faltas em sistemas elétricos de potência. As premissas para análise de sistemas de potência 
trifásico em corrente alternada em alta, média e baixa tensão, conforme as normas ANSI são: 
 O sistema permanece balanceado e operando com a frequência fundamental do 
sistema. 
 Durante a ocorrência do curto-circuito, a tensão de alimentação permanece com o 
mesmo valor que a tensão pré-falta. 
  Os correntes de carga pré-falta são desconsideradas pelo fato de assumirem 
magnitudes consideravelmente inferiores as correntes de falta. Por consequência, 
tensões pré-falta são assumidas como sendo as tensões nominais do sistema. 
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 A relação de transformação de transformadores é assumida como sendo 1 PU e as 
tensões nominais dos transformadores são consideradas como sendo as tensões 
nominais das barras do sistema. 
 As impedâncias de falta são consideradas nulas, isto é, serão analisados curtos-
circuitos ditos francos. 
 Contribuição de motores síncronos e de indução para correntes de curto-circuito  
devem ser consideras. 
A Figura 12 ilustra as tensões e correntes no ponto de falta conforme as orientações 
das normas ANSI.   
 
Figura 12 - Tensões e Correntes no Local do Defeito 
 
Fonte: KINDERMANN, 1997 
  
As correntes de carga são limitadas pelas impedâncias de carga do sistema, 
apresentando, portanto, um valor consideravelmente inferior às correntes de curto-circuito 




Figura 13 - Corrente Verdadeira de Falta 
 
Fonte: KINDERMANN, 1997 
 
 Para o estudo de proteção de sistemas de potência, o valor exato da corrente de curto-
circuito não é de grande importância, visto que nos ajustes de proteção é comum a utilização 
de folgas para garantir a confiabilidade. 
 
2.5.2. Curto-circuito trifásico 
 
As faltas trifásicas consideram a três fases do sistema conectadas entre si, podendo ou 
não haver contato à terra. Pelo fato de representarem uma falta simétrica e equilibrada, ambos 
os casos resultam na mesma equação para cálculo de curto-circuito trifásico. A Figura 14 
ilustra a situação de uma falta trifásica com contato à terra. 
 
Figura 14 - Curto-Circuito Trifásico 
                                  





 Portanto, a condição de contorno para o curto-circuito trifásico é: 
 
           
 
 Aplicando a condição de contorno na Equação 14, obtem-se: 
 
              
 
 Os circuitos de sequência para uma falta trifásica são apresentados na Figura 15. 
 
Figura 15 - Circuitos de Sequência para Faltas Trifásicas 
 
Fonte: MARDEGAN, 2012 
  
 Os circuitos de sequência negativa e zero não possuem fonte de tensão, conforme 
mencionado anteriormente, portanto as correntes de sequencia negativa e zero também serão 
nulas conforme a Figura 15. Portanto, a corrente de falta trifásica, em PU, é dada apenas pelo 
circuito de sequência positiva, conforme Equação 28. 
 
                                                                  
 
  
                                                                   
 
 As correntes para curto-circuito trifásico das fases “b” e “c” podem ser definidas a 
partir da Equação 15, aplicando as condições       e       conforme, tem-se que: 
 
                                                        
      
 
  
                                                                  
                                                             
 
  
                                                                    
  
 Os resultados obtios mostram, mais uma vez, a simetria do curto-circuito trifásico, 
visto que as amplitudes das correntes de falta são idênticas para as três fases do sistema, 




2.5.3. Curto-Circuito Monofásico à Terra 
 
Nas faltas monofásicas à terra considera-se a fase “a”  conectada solidamente à terra, 
portanto: 
 
Figura 16 - Curto-Circuito Monofásico à Terra 
                                
Fonte: KINDERMANN, 1997 
 
 Para esta situação, as condições de contorno são: 
 
     
        
  
Aplicando as condições de contorno na Equação 15, obtêm-se: 
 





 O fato das correntes de sequência positiva, negativa e zero serem iguais, implica que 
os circuitos de sequência estão em série através de suas respectivas impedâncias. A Figura 17 




Figura 17 - Circuito de Sequência para Faltas Monofásicas à Terra 
 
Fonte: MARDEGAN, 2012 
 
 Nas faltas monofásicas, os circuitos de sequência positiva, negativa e zero são 
utilizados. Diferentemente das faltas trifásicas, por caracterizar-se uma falta assimétrica e 
com contato à terra, nas monofásicas à terra utiliza-se os três circuitos de sequência. Portanto, 
as correntes de sequência positiva e de corrente de curto-circuito monofásica, em PU, são 
dadas, respectivamente, por: 
 
                                                        
 
            
                                                         
 
                                                            
 
            
                                       
  
 Conforme Mardegan (2012), os módulos das tensões nas fases “sãs”, na presença de 
uma falta monofásica à terra na fase restante, podem ser obtidos através da Equação 33, sendo 
estas dependentes da razão entre as impedâncias de sequência zero e negativa. 
 
                                               
  
    
    
  
  
    
    
 
 
    
    
                                     
 
2.5.4. Curto-Circuito Bifásico 
 




Figura 18 - Curto-Circuito Bifásico 
                                
Fonte: KINDERMANN, 1997 
 
Para esta situação, as condições de contorno são: 
 
      
     
       
 
Aplicando as condições de contorno na Equação 14, obtém-se: 
 
        
 
Diante desta igualdade, os circuitos de sequência positiva e negativa são conectados 
conforme Figura 19. 
 
Figura 19 - Circuito de Sequência para Faltas Bifásicas 
 




 Apesar de representar uma falta assimétrica, o fato de não haver contato à terra 
implica na ausência da corrente de sequência zero, portanto     também será nulo. A partir do 
circuito equivalente da Figura 19, define-se: 
 
                                                            
 
     
                                                                        
 
 Aplicando a igualdade da Equação 34 na Equação 15, tem-se que: 
 
                                                                  
                                                                             
                                                                       
                                                                        
 
 Portanto, os valores das correntes nas fases “b” e “c” na presença de um curto-circuito 
entre elas são: 
 
                                                    
  
     
                                                                 
 
                                                
  
     
                                                                          
 
 As tensões de fase para um curto-circuito bifásico podem ser obtidas através da 
Equação 12, em que: 
 
                                                    
                                                                                     
 
                                                         
                                                                                
 
 Conforme os modelos de circuitos de sequência têm-se que: 
 
                                                            
   
     
                                                      
 
                                                               
  
     
                                                
 
 Portanto, 
                                                      
   
     




                                                              
   
     
                                            
 
 Analisando os resultados obtidos nas Equações 43 e 44, a fase que permaneceu “sã” 
terá seu módulo de tensão igual ao dobro dos módulos das fases nas quais ocorreu a falta, 
sendo estas, ainda, com uma defasagem angular de 180 graus. As impedâncias de sequência 
positiva e negativa para elementos passivos são iguais, conforme será analisado na próxima 
seção, portanto, as Equações 43 e 44 se resumem a: 
  
                                                           
  
 
                                                                     
 
                                                                                                                                             
 
 A fase em que não ocorreu a falta permanece com a própria tensão fase-terra, já as 
outras, têm seu módulo reduzido pela metade. A Figura 20 ilustra as correntes e tensões na 
situação de curto-circuito bifásico. 
 
Figura 20 - Diagrama Fasorial para Curto-Circuito Bifásico 
 
Fonte: MARDEGAN, 2012 
  
2.5.5. Curto-Circuito Bifásico à Terra 
 
Nos curtos-circuitos bifásicos à terra, considera-se as fases “b” e “c” conectadas à 




Figura 21 - Curto-Circuito Bifásico à Terra 
                                 
Fonte: KINDERMANN, 1997 
 
Para esta situação, as condições de contorno são: 
 
        
     
 
Aplicando as condições de contorno na Equação 14, obtém-se: 
 





Diante desta igualdade, os circuitos de sequência positiva e negativa são conectados 
em paralelo conforme Figura 22. 
 
Figura 22 - Curto-Circuito Bifásico à Terra 
 




 Pelo fato de ser uma falta assimétrica envolvendo a terra, há circulação de corrente de 
sequência zero. Aplicando as Leis de Kirchoff no circuito da Figura 22, tem-se: 
 
                                                                 
 
                 
                                                 
 
                                                      
            
                        
                                    
 
 Considerando, ainda, o sistema solidamente aterrado, isto é,      , a Equação 48 se 
resume a: 
 
                                                                
        
              
                                                        
 
 Conforme o circuito da Figura 22, a tensão     é obtida através da Equação 50. 
 
                     
        
              
 
       
              
                     
 
 Com base nas Equações 49 e 50, obtêm-se as correntes de sequência negativa e zero, e 
posteriormente as correntes e tensões de fase. 
 
                                       
    
  
  




              
                                 
 
                                       
    
  
  




              
                                 
 
                              
            
               
              
                                   
 
                                     
      
              
              
                                      
 
                                               
       
              




2.6.  IMPEDÂNCIAS DE SEQUÊNCIA  
 
Definidas as considerações para análise de faltas em sistemas elétricos de potência e o 
desenvolvimento analítico das mesmas, as impedâncias de sequência características de cada 




As impedâncias de sequência de cabos, sempre que possível, devem ser utilizadas 
conforme fabricante. Por ser um elemento passivo no sistema, isto é, a oposição à passagem 
de corrente elétrica não sofre influência da sequência de fase conectadas a ele, as impedâncias 
de sequência positiva e negativa serão iguais.  
O presente estudo tomará como base a biblioteca do programa ETAP utilizando-se dos 





A impedância de sequência positiva de transformadores é impedância definida pelo 
fabricante e está presente em sua placa. É obtida, por fase, através dos ensaios de curto-
circuito, desconsiderando as derivações centrais da resistência equivalente do ferro e da 
bobina de magnetização (KINDERMANN, 1997). Pelo fato de também representar um 
elemento passivo no sistema, suas impedâncias de sequência positiva e negativa serão iguais. 
 O valor de impedância comumente informada na placa de um transformador equivale 
à impedância percentual na sua potência de base, portanto, aplicando a conversão de base, a 
impedância do transformador em PU, será: 
 
                                              
  
   
 
       





                                                              
 
em que    a impedância percentual que consta na placa do transformador,       a potência 
do transformador em MVA,         a potência de base, em MVA, adotada no estudo de 
seletividade,    a tensão de base “antiga” e    a tensão de base “nova”.  
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Neste trabalho, será considerada uma potência de base para os cálculos das grandezas, 
em PU, de 100 MVA. Ademais, pelo fato das tensões do transformador corresponderem às 
tensões de base do sistema, a Equação 56 resume-se a: 
 
                                                                       
  
     
                                                                     
  
 A resistência e a reatância equivalente do transformador são obtidas através do 
triângulo de impedâncias, em que: 
 
                                                                                                                                                                  
 
 Definindo       e aplicando-o na Equação 58, tem-se: 
 
                                                                 
 
   
 
 
                                                                        
                                                                       
 
 
                                                                         
 
 As grandezas R, X e Z das Equações 59 e 60 são dadas em PU. Além disso, ambas as 
equações dependem da relação X/R do transformador. A norma IEEE Std. 141 (1993) define 
valores típicos de relação X/R, visto que essa relação não é comumente informada pelo 
fabricante do transformador.  
 
Figura 23 - Valores Típicos de X/R em função da Potência do Transformador 
         
Fonte: MARDEGAN, 2012 
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 A curva X/R x MVA pode ainda ser traduzida em termos de equações. No presente 
estudo, os transformadores presentes na planta industrial são de 1 MVA, 750 kVA e 500 
kVA. Segundo Mardegan (2012), para esta faixa de potência, a relação X/R pode ser obtida 
através da Equação 61. 
 
 
                                                  
 
 
                                                                  
 
  A impedância de sequência zero do transformador dependerá de seu aspecto 
construtivo, isto é, do tipo de núcleo e do esquema de ligação das bobinas primárias e 
secundárias. A Figura 24 apresenta os valores típicos de impedância de sequência zero apenas 
de transformadores de núcleo envolvido, visto que no presente estudo têm-se apenas 
transformadores nesta configuração, para diferentes ligações de seus enrolamentos. 
 
Figura 24 - Impedância de Sequência Zero para Transformadores de Núcleo Envolvido de Dois 
Enrolamentos 
 
Fonte: KINDERMANN, 1997 
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2.6.3. Motores de Indução 
 
As impedâncias de sequência positiva e negativa dos motores de indução serão 
definidas a partir de seus dados construtivos, isto é, correntes nominais e de partida, tensão, 
potência e relação X/R, via biblioteca do programa ETAP e catálogo do fabricante. Os 
motores de indução que compõem a planta neste estudo são conectados em estrela não 
aterrada, portanto a impedância de sequência zero será infinita, visto que não há caminho à 
terra para circulação de corrente de sequência zero.  
A utilização do conceito de motor equivalente para cálculos de curto-circuito é 
comumente utilizada para motores de baixa tensão. Segundo IEEE Std. 141 (1993), para o 
agrupamento de motores, utiliza-se: 
       
em que    é a reatância subtransitória do motor. 
Realizando a mudança de base, conforme Equação 57 e considerando a potência da 
nova base como sendo a soma das potências dos motores que constituem o motor equivalente, 
obtem-se o valor da reatância do motor, em PU. A resistência equivalente do motor é 
dimensionada através da Equação 60, sendo a relação X/R pertencente ao maior motor do 
conjunto. Segundo IEEE Std. 141 (1993), os valores típicos da relação X/R são apresentados 
na Tabela 2. 
 
Tabela 2 - Relação X/R para Motores de Indução 
HP X/R HP X/R 
50 5,5 300 15,5 
60 6,0 350 17,0 
75 67,0 400 18,0 
100 8,5 450 19,0 
125 9,5 500 20,0 
150 10,5 600 21,5 
175 11,0 750 23,5 
200 12,0 1000 26,0 
250 14,0   
Fonte: Adaptado de MARDEGAN, 2012 
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 A influência dos motores de indução nos cálculos de curto-circuito está associada à 
força eletromotriz gerada, em regime permanente, quando alimentados pela rede elétrica. Na 
presença de uma falta no sistema, a tensão no ponto de falta passa a ser menor que a força 
eletromotriz do motor, assim o motor passa a entregar corrente de rotor bloqueado, 
independente do seu carregamento. Pelo fato do motor não possuir alimentação, a 
contribuição dos motores de indução para os níveis de curto-circuito do sistema terá duração 
de até 3 ciclos de rede. Portanto, os motores de indução terão influencia nas proteções 






















3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  
 
Os dispositivos de proteção têm como objetivo, na presença de anormalidades, isolar a 
porção defeituosa do sistema garantindo a integridade dos equipamentos e a continuidade, 
sempre que possível, do fornecimento de energia para a região não defeituosa. Tais 
equipamentos vão desde elementos monofásicos com características de fusão e consequentes 
rompimento e interrupção da circulação de corrente elétrica até elementos microprocessados 
com ampla sensibilidade a distúrbios e rápida atuação. A seguir serão apresentados os 
equipamentos presentes nesse estudo: Fusíveis, disjuntores de baixa tensão e relés de 





O fusível é um dispositivo utilizado para proteção de sobrecorrentes, fundamentalmente 
curtos-circuitos e sobrecargas, sendo constituído por um filamento ou placa metálica que se 
funde na passagem de uma determinada intensidade de corrente elétrica devido ao efeito 
Joule. Caracterizam-se, assim, pelo baixo ponto de fusão. A detecção e a interrupção são 
realizadas pelo mesmo elemento, além do mais os fusíveis não podem ser reutilizados. A 
Figura 25 mostra a curva tempo versus corrente típica de um fusível. 
 
Figura 25 - Cuvas Características de Fusíveis 
 
Fonte: MARDEGAN, 2012 
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A Figura 25 mostra a característica inversamente proporcional entre tempo e corrente 
dos fusíveis. Ressalta-se ainda a presença de uma imprecisão quanto ao tempo de rompimento 
do fusível, isto é, para um determinado valor de corrente, ter-se-á um tempo mínimo e um 
tempo máximo de atuação. Esta característica se dá com base no fabricante, sendo de 
aproximadamente 15% de imprecisão. Na prática, a curva de tempo mínimo é utilizada para 
obter a máxima proteção do equipamento. Já a curva de tempo máximo, servirá como 
referência para garantir a seletividade com os dispositivos de proteção a montante (IEEE Std. 
242, 2001).  
  
3.2.  DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO 
 
Os disjuntores, em geral, são definidos como equipamentos manobráveis, isto é, 
realizam a abertura e fechamento de contatos seccionando o circuito no qual estão conectados, 
ou ainda, na presença de sobrecorrentes, realizam a proteção do sistema sem sofrer danos 
(IEEE Std. 242, 2001). Diferentemente dos fusíveis, os disjuntores de baixa tensão não 
necessitam ser substituídos após atuação, sendo assim, através comandos local ou remoto, 
podem ser religados. 
Conforme Mardegan (2012) existem inúmeras classificações para disjuntores de baixa 
tensão, porém a mais comumente é: 
 Low Voltage Power Circuit Breakers (LVPCB): São caracterizados pela elevada 
capacidade de suportar as correntes de curto-circuito, sendo possível desabilitar 
sua unidade instantânea. Além do mais, são disjuntores de concepção aberta, ou 
seja, seus elementos internos podem ser substituídos ou manutencionados. 
 Molded Case Circuit Breakers (MCCB): Conhecidos como Disjuntores de 
Caixa Moldada, seus elementos são montados em um invólucro isolante 
caracterizando uma unidade integral. Diferentemente dos Power Circuit 
Breakers, pelo fato de possuírem capacidade de interrupção menor, sua unidade 
instantânea normalmente é habilitada. 
 
Os disjuntores termomagnéticos são os mais encontrados em sistemas de baixa tensão, 
sendo estes capazes de interromper o circuito na presença de curtos-circuitos sem que haja 
danos devido aos efeitos térmicos e magnéticos e também na presença de sobrecarga. 
Conforme mencionado, pode ainda servir como dispositivos de manobra, realizando abertura 
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e fechamento. Tais disjuntores são caracterizados por possuir dois meios distintos de atuação. 
A atuação devido à sobrecarga (atuação temporizada) se dará pela deformação de uma lâmina 
bimetálica por efeito Joule, realizando o fechamento de um contato e posterior seccionamento 
do circuito. Na presença de curtos-circuitos, a abertura dos contatos ocorrerá devido a um 
elemento magnético (atuação instantânea), isto é, no aumento instantâneo da corrente, um 
solenoide realizará a movimentação do contato. A Figura 26 ilustra uma curva típica de um 
disjuntor termomagnético. 
 
Figura 26 - Curva Típica de um Disjuntor Termomagnético 
                                  
Fonte: O AUTOR, 2016 
 
Com o avanço da tecnologia e a necessidade de outras possibilidades de ajustes de 
proteção devido à complexidade dos sistemas elétricos atuais, os disjuntores de baixa tensão 
passaram a utilizar disparadores eletrônicos (relés) acoplados a eles.  Desta maneira, a leitura 
de corrente e o comando de abertura e fechamento não mais serão realizados pelo próprio 
disjuntor.  
A utilização de disjuntores com disparador eletrônico permite um ajuste minucioso 
dos tempos e correntes de atuação visando garantir a seletividade com as proteções à jusante e 
a montante. Assim como os disjuntores termomagnéticos, a curva de atuação também possui a 
característica de tempo versus corrente de proporcionalidade inversa, porém é dividida em 




 Tempo Longo: Curva utilizada para proteção contra sobrecarga. Haverá 
atuação quando o valor eficaz da corrente permanecer numa magnitude e 
durante um tempo determinados. O tempo de atuação pode ser de minutos a 
horas. 
 Tempo Curto: Curva utilizada para proteção contra curtos-circuitos. 
Caracteriza-se por correntes de maior intensidade, porém com tempos de 
atuação menores que a curva de Tempo Longo. Caracterização por uma 
atuação na ordem de segundos a dezenas de segundos. 
 Instantânea: Utilizada também para proteção contra curtos-circuitos. Seu 
tempo de atuação é praticamente instantâneo, isto é, na ordem de 
milissegundos.  
 
Os disjuntores de baixa tensão com disparador eletrônico podem ainda vir acoplados 
com funções para proteção de faltas fase-terra. Caracteriza-se por uma curva tempo definido 
ajustável e pela presença de sensores que medem correntes de sequência zero. A Figura 27 
ilustra uma típica curva de um disjuntor com disparador eletrônico. 
 
Figura 27 - Curva Típica de um Disjuntor com Disparador Eletrônico 
             
Fonte: MARDEGAN, 2012 
 
 Além das curvas mencionadas anteriormente, os disjuntores podem ter o recurso da 
curva    , conforme mostrado na Figura 27. Este ajuste tem como principal objetivo 
“suavizar” as curvas de Tempo Curto e proteção de terra para coordenação com os 
dispositivos de proteção a jusante  
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3.3. TRANSFORMADORES DE CORRENTE 
 
Conforme Mardegan (2012), o transformador de corrente é um equipamento 
monofásico de dois enrolamentos isolados eletricamente e acoplados magneticamente que tem 
como objetivo isolar o circuito de potência dos instrumentos e adequar os níveis de corrente 
para os dispositivos eletrônicos conectados a ele, tais como medidores e relés de proteção. 
Dentre as principais características de um transformador de corrente, estão (MARDEGAN, 
2012; MAMEDE FILHO; MAMEDE, 2013, ABNT NBR 6856, 2015): 
 Classe de Exatidão: Expressa o erro máximo que o TC admite para uma condição 
específica. Por exemplo, um transformador de corrente com classe de exatidão 
10B100, segundo nomenclatura utilizada pela ABNT, foi projeto para apresentar 
um erro máximo de 10% para 20xIn e para entregar até 100V a carga conectada a 
ele. A classe de exatidão para TCs de proteção usualmente equivale a 10%. 
 Relações Nominais de Transformação: A norma ABNT NBR 6856 (2015) 
padroniza relações de transformação de corrente (RTC) nominais, sendo estas 600-
5A, 1200-5A, 2000-5A, 3000-5A, 4000-5A, 5000-5A e 6000-5A. As outras 
possibilidades de RTC se dão através de derivações nos enrolamentos secundários 
a partir das relações nominais.  
 Correntes Nominais: As correntes primárias são padronizadas com valores de 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 
1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 Ampères. A corrente 
nominal secundária padronizada no Brasil é 5A. . 
 Fator Térmico: Traduz a sobrecarga máxima que o TC suporta permanentemente. 
Estes fatores são: 1, 1.2, 1.3, 1.5 e 2. 
 Fator de Sobrecorrente: Fator pelo qual multiplicando-o pela corrente nominal 
primária obtem-se a máxima corrente que mantém a classe de exatidão do TC. 
Segundo ABNT NBR 6856 (2015), utiliza-se esse fator como sendo 20 vezes a 
corrente nominal primária. 
 Carga Nominal: Carga máxima conectada ao secundário do TC cujo valor 
corresponde à potência para exatidão garantida, sob corrente nominal. Considera-
se a impedância dos cabos e do relé conectados a ele. Normalmente é dada em VA 
ou em Ohms. 
 Classe de Isolamento: Definida a partir da tensão de operação do TC. 
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 Saturação: Estado em que o TC sai da região de reposta linear, seja por elevada 
corrente primária, elevada carga conectada a ele ou até secundário em aberto. 
 
3.4. RELÉS DE PROTEÇÃO 
 
Os relés de proteção são equipamentos capazes de detectar anormalidades em um 
sistema de potência iniciando ações corretivas o mais rápido possível com o objetivo de 
retornar o sistema elétrico ao seu estado normal de operação (HOROWITZ, 2008). São 
capazes de monitorar grandezas elétricas tais como tensão, corrente e frequência e verificar a 
presença ou não de distúrbios.  
Os relés não atuam diretamente no seccionamento do circuito, isto é, são responsáveis 
apenas por diagnosticar a falta e enviar comandos de abertura e fechamento para disjuntores. 
São usualmente alimentados por bancos de baterias, visto que na ocorrência de um 
desligamento do sistema elétrico, tenha-se a garantia e a confiabilidade da atuação da 
proteção.  
A ampla variedade de parâmetros nos quais os relés de proteção são capazes de avaliar 
faz com que este equipamento tenha um alto grau de confiabilidade para situações anormais 
no sistema elétrico, sendo possível extinguir a grande maioria das faltas.  No entanto, isto 
pode acarretar atuações indevidas, visto que a exigência com relação à coordenação entre 
equipamentos de proteção podem resultar em trips indevidos. 
Em geral, variações nas correntes e tensões são os parâmetros mais comuns na detecção 
de faltas no sistema, porém não são somente estas grandezas que sofrem variações, mas 
também frequência do sistema, harmônicas, defasagens angulares de tensão e corrente, etc. É 
de suma importância que os relés de proteção tenham a capacidade de diagnosticar tais 
variações e avaliar se elas fazem parte de sua zona de proteção. 
O constante avanço da tecnologia trouxe aos relés de proteção um desenvolvimento 
significativo quanto ao seu aspecto construtivo, confiabilidade e gama de funções disponíveis 
para as mais diversas anormalidades presentes no sistema elétrico. Os relés antigamente 
eletromecânicos deram lugar os relés microprocessados, tornando estes equipamentos muito 
mais versáteis.  
A proteção contra sobrecorrentes desempenhada pelos relés de proteção 
microprocessados é comumente encontrada na indústria. Isto porque é capaz de proteger os 
diversos equipamentos contra curtos-circuitos e sobrecargas e ainda garantir a coordenação e 
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seletividade com as demais proteções do circuito devido a sua ampla variedade de ajustes de 
curvas de atuação. 
 
3.4.1. Relés de Sobrecorrente (50/51 e 50N/51N) 
 
Sendo os mais utilizados em sistemas de proteção, os relés de sobrecorrente são 
altamente empregados em sistemas radiais, podendo realizar a proteção primário e secundário 
de transformadores e proteção de linha, por exemplo, tanto para fase quando para neutro. Os 
distúrbios na corrente podem ser de caráter impulsivo ou uma simples elevação do valor 
eficaz da corrente acima das características nominais dos equipamentos. A primeira situação 
caracteriza curtos-circuitos, energização de transformadores ou até partida de motores, já a 
segunda, sobrecargas no sistema.  
A atuação de uma relé de sobrecorrente está diretamente relacionada à sua curva 
tempo versus corrente, isto é, os ajustes desses equipamentos se dão com base em apenas 
valores de corrente e tempos de atuação. É de suma importância que estes relés de proteção 
tenham a capacidade de distinguir situações normais do sistema de distúrbios. O valor de 
corrente no qual o relé passa a ser sensibilizado é chamado de corrente pickup ou corrente de 
partida. Na pratica, para valores de correntes abaixo da corrente de pickup, não será detectada 
uma anormalidade e, acima deste valor, haverá atuação da proteção. 
As curvas de atuação possuem a característica de que quanto maiores forem os níveis 
de corrente, menores devem ser o tempo de atuação. Esta característica se dá com base em 




Figura 28 - Curva Típica de um Relé Digital de Sobrecorrente 
                                
Fonte: MAMEDE FILHO; MAMEDE, 2013 
 
 A curva temporizada, também conhecida como tempo dependente, é utilizada para 
proteção contra sobrecargas. Conforme Figura 28, quanto maior for o valor eficaz da corrente, 
menor será seu tempo de atuação. As curvas de tempo dependente podem ter diferentes 
comportamentos conforme a necessidade da proteção com relação à coordenação e à 
seletividade. Existem inúmeras normas que definem as diferentes equações das curvas de 
atuação, podendo ainda ser restrita ao fabricante. No presente estudo, os relés digitais 
utilizados têm como base as normas europeias IEC, em que as equações são dadas por: 
 
 
                                                                 





    
   
                             
                                                                            






   
                                 







   
                                 







   
                                 
 
em que   é o tempo de atuação em segundos,    é a constante tempo ou multiplicador da 
curva a ser definida, I é a corrente medida pelo TC e    é a corrente de partida do relé.  
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 Os relés de sobrecorrente possuem ainda curvas de tempo definido, conforme Figura 
28. Neste caso, não haverá dependência do tempo de atuação com a magnitude da corrente, 
isto é, a partir de um determinado valor de corrente eficaz ajustado, o tempo de atuação será 
sempre o mesmo. Já a região de atuação instantânea, apesar de ser parecer muito com a curva 
de tempo definido, seu tempo de resposta é na ordem de milissegundos. Estas duas curvas são 
bastante utilizadas pra proteção contra curtos-circuitos 
 Além dos ajustes já mencionados, os relés microprocessados podem ainda realizar a 
proteção de neutro realizando leitura de correntes de sequencia zero. As curvas de atuação 
disponíveis são as mesmas que para proteção de fase. A maneira como é feita a proteção de 
neutro será detalhadamente abordada nos capítulos posteriores. 
 Conforme a tabela ANSI, o código utilizado para proteção temporizada é o número 51, 
já para instantânea o numero 50. Para a proteção de neutro, utiliza-se a letra “N” junto ao 
número. Pode-se ainda haver proteção de terra, sendo assim utiliza-se a letra “G”. A tabela 






















4. CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO 
 
Os dispositivos de proteção apresentados no capítulo anterior apresentam diversas 
possibilidades de ajuste e inúmeras aplicações. Além de garantir a seletividade e a 
coordenação entre as proteções, os equipamentos do sistema elétrico apresentam algumas 
características que precisam ser analisadas para manter a sua integridade e aumentar a sua 
vida útil: 
- Limites térmicos e mecânicos: Os equipamentos do sistema elétrico apresentam 
características construtivas que necessitam ser respeitadas. Tais limites térmicos e mecânicos 
estão diretamente relacionados à intensidade da corrente e ao período exposto a elas. Cada 
equipamento será minuciosamente analisado posteriormente. 
- Características nominais: Os dispositivos de proteção devem ser sensíveis a ponto de 
distinguir uma situação normal de operação de uma situação anormal. Para isso, os 
parâmetros nominais de operação de cada equipamento devem ser respeitados. 
- Altas correntes inerentes ao sistema: A energização de transformadores ou a partida de 
motores não devem sensibilizar a proteção, visto que são situações normais do sistema. 
Com o objetivo de auxiliar os engenheiros na parametrização dos dispositivos de 
proteção contra sobrecorrentes, foi criada a norma IEEE Std. 242 (2001). Basicamente, este 
documento possui inúmeras recomendações para um estudo de proteção, as quais serão 




A proteção dos cabos está diretamente relacionada ao efeito Joule devido à alta 
intensidade de corrente circulando pelo mesmo. Correntes de curto-circuito podem gerar 
sobreaquecimento excessivo a ponto de extrapolar os limites térmicos do condutor resultando 
no rompimento da isolação. Além da intensidade da corrente elétrica, o controle do tempo de 
exposição a elas é essencial para garantir a não ultrapassagem de sua suportabilidade térmica. 
A curva térmica de um cabo é apresentada na Figura 29. 
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Figura 29 - Curva Térmica e Ampacidade de Cabos 
                  
 
Além do limite térmico dos condutores, a ampacidade, isto é, a capacidade máxima de 
corrente do cabo, também deve ser respeitada. Caso o condutor seja submetido a correntes 
acima de sua ampacidade por um determinado tempo, podem ocorrer alterações em suas 
características como diâmetro, resistência e isolação (IEEE Std. 242, 2001). Os ajustes dos 
dispositivos de proteção devem então respeitar as propriedades térmicas e a ampacidade dos 
condutores. Para tal, é necessário que a curva de proteção esteja situada a esquerda da curva 




Os transformadores também apresentam algumas características que devem ser 
respeitadas visando garantir a sua integridade e evitar a atuação indevida das proteções à 
jusante e a montante. Assim como os cabos, os dispositivos de proteção devem ser capazes de 
limitar a relação entre corrente e tempo aos quais os transformadores são submetidos.  
Pelo sua importância no sistema, existem inúmeras possibilidades de emprego dos 
equipamentos de proteção contra sobrecorrentes, sendo a combinação de relés, fusíveis e 
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disjuntores a mais encontrada na indústria. No lado primário, fusíveis e disjuntores 
comandados por relés realizam a proteção contra sobrecorrentes. Pode-se ainda, quando o 
secundário do transformador for de baixa tensão, isto é, abaixo de 1 kV, utilizar disjuntores de 
baixa tensão, deixando-o responsável pela proteção contra sobrecarga e o dispositivo do lado 
primário como retaguarda (IEEE Std. 242, 2001). 
Independente do esquema de proteção empregado deve-se evitar a ultrapassagem dos 
limites térmicos e mecânicos do equipamento e evitar atuações indevidas em situações 
normais de operação e em situações particulares inerentes ao equipamento. No caso de 
transformadores, dentre as principais características que devem ser analisadas num estudo de 
proteção estão sua corrente nominal, corrente de energização e suas suportabilidades 
mecânica e térmica. 
As curvas típicas dos transformadores, segundo IEEE Std. 242 (2001) se dão com base 
na sua classificação. A norma define quatro categorias para transformadores trifásicos imersos 
em óleo isolante conforme sua potência. A Tabela 3 apresenta esta classificação. 
 
 
Tabela 3 - Classificação Transformadores Imersos em Óleo Mineral Isolante 
Categoria Potência Trifásica (kVA) 
I 5 a 500 
II 501 a 5000 
III 5001 a 30000 
IV >30000 
                                 Fonte: Adaptado de IEEE Std. 242, 2001 
 
Cada categoria apresenta sua curva particular de suportabilidade térmica e mecânica, 
dependendo ainda do tipo de conexão dos enrolamentos do transformador. A Figura 30 
apresenta uma curva típica de um transformador da Categoria II com os enrolamentos 




Figura 30 - Curva Transformador Categoria II 
         
  
 A corrente nominal de operação do transformador não deve sensibilizar os dispositivos 
de proteção, visto que não representa nenhum dano ao equipamento. A corrente de 
energização, apesar de apresentar uma magnitude de, tipicamente, 8 a 12 vezes a corrente 
nominal, também não deve ser vista pela proteção como uma anormalidade. Vista apenas pelo 
primário do transformador, esta magnitude de corrente apresenta uma duração de 
aproximadamente 0,1 segundos, portanto utilizam-se os ajustes de tempo e corrente para 
evitar atuação indevida. 
 A curva ANSI define os limites térmicos de transformadores imersos em óleo mineral 
isolante. Segundo IEEE Std. 242 (2001), a curva ANSI de suportabilidade térmica do 





Tabela 4 - Dados da Curva ANSI 









                                          Fonte: Adaptado de IEEE Std. 242, 2001 
 
 A curva ANSI 58% é especialmente aplicada a transformadores com os enrolamentos 
primários em delta e os secundários em estrela solidamente aterrados. Basicamente, essa 
curva irá garantir a proteção do transformador para um curto-circuito fase-terra no secundário, 
visto que apenas 58% da corrente de falta é transferida para o primário do transformador, 
onde não há circulação de correntes de sequência zero. 
 Apesar do aumento da temperatura devido à magnitude das correntes de curto-circuito 
ser aceitável, os efeitos mecânicos são intoleráveis caso as faltas ocorram com certa 
regularidade, visto que os efeitos mecânicos são ditos cumulativos. Os danos mecânicos nos 
transformadores não dependem apenas da magnitude e da duração das altas correntes as quais 
são expostos, mas também da frequência em que ocorrem as faltas (IEEE Std. 242, 2001).  
 Os transformadores da Categoria I, segundo IEEE Std. 242 (2001) não necessitam da 
curva mecânica para o estudo de proteção, pois a curva ANSI já é o suficiente para assegurar 
sua segurança. Para os das Categorias II e III, necessita-se estimar a quantidades de faltas os 
transformadores serão submetidos, classificando-os em frequentes e infrequentes. Para o 
presente trabalho, serão consideradas faltas frequentes, portanto a curva mecânica fará parte 
do estudo de proteção. Já para os transformadores da Categoria IV, devido ao seu porte, 
sempre se utiliza a curva de suportabilidade mecânica. 
 Segundo IEEE Std. 242 (2001), a proteção contra sobrecargas dos transformadores 
devem permitir correntes de 125% a 300% da corrente nominal tanto no primário quanto no 
secundário. Admite-se ainda, a violação da curva ANSI pelo dispositivo de proteção no 
primário do transformador para tempos elevados de atuação e faixas estreitas de corrente 
(IEEE Std. 242, 2001). Com relação à função instantânea, segundo IEEE Std. 242 (2001) 
devem-se mantê-la desativada nos dispositivos do secundário do transformador e ser maior 
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que a corrente curto-circuito trifásico assimétrico no secundário referido ao primário para a 
proteção no primário. 
 
4.3. MOTORES DE INDUÇÃO 
  
A proteção de motores de indução é semelhante a dos transformadores, isto é, devem 
respeitar a operação do motor e não atuarem em eventuais correntes elevadas inerentes ao 
equipamento. Dentre as principais características que dos motores de indução que devem ser 
analisadas, estão: 
- Corrente nominal: É a corrente nominal de operação do motor. Existe ainda o Fator de 
Serviço (FS) do motor que representa a sobrecarga admissível do motor em operação contínua 
sem que haja danos ao equipamento. 
- Corrente de Partida: Magnitude de corrente referente à energização do motor. 
Conforme IEEE Std. 242 (2001), a corrente de partida pode atingir de 5 a 8 vezes a corrente 
nominal do motor. Ademais, a corrente de energização do motor apresenta caráter assimétrico 
nos primeiros ciclos, dependendo da relação X/R do seu ponto de conexão. Para tal, utiliza-se 
um coeficiente de 1,76 vezes a corrente de partida para evitar atuação indevida das proteções 
durante a partida do motor (IEEE Std. 242, 2001). 
-  Tempo de rotor bloqueado: Tempo máximo sem que haja danos ao rotor e ao 
isolamento do motor na situação de rotor travado. 
-  Tempo de partida: Tempo entre a partida e a operação normal do motor. 
Diante destas características apresentadas, os dispositivos de proteção devem ser 
capazes de permitir a partida e a corrente nominal do motor e evitar a violação do tempo de 































                                   Figura 31 - Curva Motor de Indução 
                 
 
 Admite-se ainda para a proteção dos motores de indução, uma margem de segurança 
com relação ao seu tempo de partida. Isto basicamente se deve ao fato de que, caso haja a 
energização da máquina com uma tensão um pouco abaixo de sua tensão nominal de 
operação, pode haver um prolongamento do tempo de partida e atuação indevida das 
proteções. Portanto, utiliza-se uma margem de 2 a 10 segundos entre o tempo de partida e 
curva do dispositivo de proteção (IEEE Std. 242, 2001). 
 
4.4. TRANSFORMADORES DE CORRENTE 
 
Os transformadores de corrente possuem algumas características que devem ser 
respeitadas em um estudo de proteção. Pelo fato de seu enrolamento primário estar em série 
com o circuito de potência, está sujeito às elevadas correntes de curtos-circuitos. Portanto, os 
TCs devem ser corretamente dimensionados a fim de garantir a confiabilidade na medição, a 
sua integridade e exatidão. 
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A saturação dos transformadores de corrente, isto é a perda de sua exatidão, deve ser 
analisada em um estudo de proteção contra sobrecorrentes. Dentre as principais causas, estão 
à alta intensidade da corrente elétrica no enrolamento primário e o carregamento conectado ao 
seu secundário.  
Os transformadores de correntes, assim, devem atender a corrente de carga prevista, 
bem como os correntes nominais dos transformadores. Segundo a norma NBR 6865 (ABNT, 
2015) e conforme foi mencionado no Capítulo 3, os TCs devem suportar um corrente de 20 
vezes a sua corrente nominal mantendo a sua exatidão sem que haja violação de seu limite 
térmico. Portanto, define-se que a máxima corrente de curto-circuito simétrica não deve 
exceder 20 vezes a corrente nominal do TC, ademais o máximo carregamento no secundário 
do transformador de corrente para correntes de curto-circuito máximo não pode ultrapassar a 
máxima tensão secundária que garanta a sua exatidão. Tais condições podem ser expressas 
pro:  
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4.5. PROTEÇÃO DE TERRA 
 
A proteção de faltas envolvendo à terra devem ser minuciosamente analisada pelo 
engenheiro responsável do estudo de proteção. Segundo Mardegan (2012), existem algumas 
características das faltas à terra que merecem destaque: 
- A maioria das faltas que ocorrem em um sistema elétrico envolve a terra, totalizando 
aproximadamente 70%. 
- A proteção de terra é relativamente independente da proteção de fase, visto que os 
ajustes das proteções para falta à terra podem assumir valores menores que os de fase. Além 
disso, a cada ligação delta dos enrolamentos dos transformadores, inicia-se um novo sistema 
de terra, pois não transferência de correntes de sequência zero nesta situação. 
Existem inúmeras possibilidades de se realizar a proteção de faltas à terra, cabe ao 
responsável pelo estudo de proteção analisar a que melhor se encaixa no sistema em questão. 
Apesar disso, o princípio de leitura das correntes que envolvem a terra é o mesmo para todas 
as configurações, isto é, a corrente de terra será sempre resultado da soma vetorial das 
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correntes de fase. Para o presente trabalho, será abordada a conexão residual, conforme é 
mostrado na Figura 32. 
 
Figura 32 - Conexão Residual para Proteção de Terra 
                        
Fonte: MAMEDE FILHO; MAMEDE, 2013 
 
 Nesta configuração, conforme Figura 32, são necessários três transformadores de 
correntes conectados a cada fase do circuito. A corrente vista pela proteção de neutro será, 
portanto, a soma vetorial das correntes de fase referidas ao secundário dos TCs. 
 A proteção de terra deve garantir a proteção contra curtos-circuitos fase-terra e ainda 
não atuar para situações normais do sistema. Para isso, recomenda-se utilização a curva de 
Tempo Definido em 100ms com corrente de partida de 10% a 30% a corrente nominal do 
sistema (IEEE Std. 242, 2001). Este ajuste permite uma rápida atuação na proteção e evita 




Os critérios de proteção dos equipamentos do sistema elétrico mencionados neste 
capítulo são de suma importância para definir os ajustes dos dispositivos de proteção, visando 
sempre garantir proteção e a seletividade entre eles. Porém, para que o estudo de proteção 
contra sobrecorrente garanta a coordenação entre as proteções, é necessário respeitar os 
diferentes tempos de atuação inerentes a cada equipamento.  
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A Tabela 5 mostra os intervalos típicos de coordenação entre dispositivos de proteção 
para um estudo de proteção contra sobrecorrentes, conforme IEEE Std. 242 (2001). 
 
Tabela 5 - Intervalos de Coordenação 
Dispositivo a Jusante 







Fusível - - 0,22 s 0,12 s 
Disjuntor de Baixa Tensão - - 0,22 s 0,12 s 
Relé Eletromecânico 0,2 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s 
Relé Digital 0,2 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s 
                                          
                                       Fonte: IEEE Std. 242, 2001 
 
Os intervalos de coordenação, conforme Tabela 5, garantem, assim, a atuação da proteção de 
























5. ESTUDO DE CASO 
 
O presente capítulo tem como objetivo aplicar os conceitos vistos nos capítulos pretéritos 
em um típico sistema elétrico industrial. Serão avaliados os diferentes níveis de curto-circuito 
da planta e ajustados os dispositivos de proteção lá existentes, considerando ainda a 
suportabilidade térmica e mecânica dos equipamentos e visando garantir a coordenação e a 
seletividade das proteções. 
 
5.1.  APRESENTAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO 
 
O estudo de caso baseia-se na planta de uma empresa do ramo automotivo que produz 
diversas peças e acessórios. A planta é constituída por três subestações, confirme Figuras 33 e 
34. 
 






Figura 34 – Subestações SE 01 e SE 02 
      
 
A subestação SE Cubículo de Entrada tem como função receber a rede de distribuição 
em 13,8 kV da concessionária CEEE e alimentar as subestações SE 01 e SE 02. É constituída, 
basicamente, por relés de proteção, chaves seccionadoras e disjuntores de média tensão. A fim 
de alimentar cargas específicas próximas a subestação, tem-se ainda o transformador auxiliar 
TR Único. As subestações SE 01 e SE 02 possuem configurações bastante semelhante, sendo 
formadas por dois transformadores cada com seus respectivos relés de proteção e disjuntores 
de média e baixa tensão. As especificações de cada equipamento da planta são apresentadas 
no Apêndice A. 
As cargas da planta industrial são constituídas de motores de indução, sendo 
representados na Figura 34 por motores equivalentes, e cargas estáticas, isto é, cargas que não 






5.2. DADOS PARA O ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO 
 
Para a correta parametrização dos dispositivos de proteção, fez-se necessário um estudo 
de curto-circuito em todas as barras das três subestações, nomeadas e destacadas nas Figuras 
33 e 34. O objetivo do estudo é definir os diferentes níveis de curto-circuito da planta para 
correta parametrização de relés e disjuntores de baixa tensão, além da verificação da exatidão 
dos transformadores de corrente.  
Os curtos-circuitos trifásicos e monofásicos à terra foram calculados utilizando-se das 
premissas descritas no Capítulo 2. As faltas trifásicas, na maioria dos casos, representam as 
correntes de fase com maior magnitude, já as faltas fase-terra, as correntes de neutro com 
maior magnitude. A proteção contra os diferentes níveis de curto-circuito serão 
minuciosamente avaliados na parametrização dos dispositivos de proteção nas secções 
seguintes. 
 
5.2.1. Impedância de Sequência dos Equipamentos 
 
A impedância dos cabos foi definida através da biblioteca do programa ETAP com 
base nos dados adquiridos em campo, tais como comprimento, bitola, número de condutores 
por fase. A Figura 35 apresenta o relatório gerado pelo programa ETAP com a impedância 
dos cabos. 
 
Figura 35 - Impedância de Sequência dos Cabos 
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As impedâncias de sequência dos transformadores foram definidas a partir dos seus 
dados de placas, das considerações descritas na Figura 24 e das Equações 57, 59 e 60. A 
Figura 36 mostra o relatório gerado pelo programa ETAP com os dados dos transformadores. 
                          




 Para os motores, utilizou-se dos manuais dos fabricantes, da biblioteca do programa 
ETAP e dos dados fornecidos pelos responsáveis da instalação. Os motores apresentados na 
Figura 34 constituem um agrupamento de motores de indução de menor porte, portanto 
utilizou-se os dados do maior motor, conforme IEEE Std. 242 (2001). A Figura 37 mostra o 
relatório gerado pelo programa ETAP com os dados dos motores. 
 
Figura 37 - Impedância dos Motores de Indução 
 
 
5.2.2. Dados da Concessionária 
 
Além dos dados internos do sistema elétrico, fez-se necessário solicitar à 
concessionária as impedâncias de sequência no ponto de entrega. A Figura 38 mostra as 
impedâncias de sequência, bem como a contribuição da concessionária para curtos-circuitos 
monofásicos à terra e trifásicos. 
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Figura 38 - Dados de Curto-Circuito da Concessionária 
 
 
5.3. CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO 
 
Definidas as impedâncias de sequência de transformadores, cabos e motores, as 
correntes de curto-circuito trifásico e monofásico à terra em cada barra do sistema foram 
calculadas através do programa ETAP e Componentes Simétricas. As Figuras 39 e 40 
mostram o relatório emitido pelo programa com os níveis de curto-circuito de cada barra do 






Figura 39 - Correntes de Curto-Circuito Trifásicas e Monofásicas à Terra em 1/2 ciclo 









Figura 40 - Correntes de Curto-Circuito Trifásico e Monofásico à Terra em 30 ciclos 
         
 
 As correntes de falta calculadas via Componentes Simétricas encontram-se no 
Apêndice C juntamente com os circuitos de sequência para o sistema em questão. Ficou 
comprovada a compatibilidade entre as simulações através do programa ETAP e o método 
analítico, visto que por trata-se de um trabalho a nível acadêmico, o entendimento do 




5.4. AJUSTES DE PROTEÇÕES DE FASE 
 
Definidas as magnitudes das correntes de falta em cada barra do sistema e as 
características dos dispositivos de proteção e dos equipamentos protegidos, é possível aplicar 
os critérios de coordenação para as proteções do sistema. Para tal, utilizou-se as curvas tempo 
versus corrente do ETAP, sendo possível realizar uma análise gráfica das curvas de proteção e 
verificar a adequabilidade das parametrizações dos equipamentos de proteção.  
A proteção de fase tem como objetivo garantir a proteção contra curtos-circuitos 
trifásicos, pois estes representam as correntes de fase com maior magnitude. Os valores das 
correntes de falta trifásica em seus diferentes momentos, isto é subtransitórios (1/2 ciclo) e 
transitório (30 ciclos), são também representadas nos gráficos. No Apêndice B, encontram-se 
os ajustes de cada dispositivo de proteção da planta, sendo os ajustes mencionados a seguir os 
valores de correntes no circuito de potência. 
 
5.4.1. Motor Mtr1 e Transformador 1.1 
 
O disjuntor de baixa tensão QGBT 1.1 realiza a proteção secundária do transformador 
TR 1.1 e a proteção do motor de indução Mtr1. A proteção temporizada deve permitir a 
corrente nominal no secundário do transformador e a corrente de carga do motor, permitindo 
ainda um percentual de sobrecarga sem que haja a violação da curva de proteção do 
transformador. Assim, considerando uma sobrecarga típica de 20%, tem-se uma corrente de 
1822 A. Devido às limitações de ajuste do disjuntor de baixa tensão, definiu-se uma 
sobrecarga de 18%, isto é, uma corrente de 1800 A no secundário. O ajuste de tempo curto ou 
instantâneo deve garantir a partida do Mtr1 e ainda protegê-lo contra eventuais curtos-
circuitos. A corrente de partida do motor equivale a três vezes a corrente nominal do motor, 
além do mais é necessário considerar a assimetria da corrente de partida multiplicando-a pro 
1,76. 
 
                          
 
Considerando uma margem de aproximadamente 20% para evitar atuações indevidas 
da proteção na partida do motor, ajustou-se a corrente de partida da curva de tempo curto em 
7200 A. Este ajuste permite, ainda, a proteção contra quaisquer níveis de curto-circuito na 
barra Carga 1.1, sendo estes da ordem de 20 kA. O ajuste da temporização se deu com base na 
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curva tempo versus corrente, devido às limitações dos ajustes de tempo do disjuntor, levando 
em conta o tempo de rotor bloqueado e de partida do motor de indução Mtr1. 
O relé primário SE 01 – R. 1.1 tem como função garantir proteção térmica e mecânica 
do transformador TR 1.1 e dos cabos TR 1.1 e QGBT 1.1, ademais deve ser seletiva com a 
proteção a jusante. A função temporizada deve garantir a proteção contra sobrecarga, para 
isso definiu-se 40% de sobrecarga resultando numa corrente de 60 A no primário do 
transformador. A coordenação entre o disjuntor de baixa tensão QGBT 1.1 e o relé primário 
SE 01 – R. 1.1 deve ser realizada para a corrente de curto-circuito trifásica simétrica no 
secundário referida ao primário do transformador. A partir da Equação 63 e utilizando o 
tempo de atuação como sendo a soma do tempo de resposta do disjuntor e do intervalo de 
coordenação recomendado entre relés digitais e disjuntores de baixa tensão, chega-se em um 
multiplicador tempo para curva Muito Inversa de 0,18s. Para que não haja interpolação das 
curvas do disjuntor de baixa tensão e do relé primário, o multiplicador foi ajustado em 0,44.  
A proteção instantânea do relé deve ser ajustada em no mínimo 1,1 vezes a corrente 
curto-circuito trifásico assimétrico no secundário referido ao primário, isto é, uma corrente de 
939A. Deve-se ainda permitir a corrente de energização do transformador de 334,7 A. A 
corrente de partida instantânea foi ajusta em 945 A. A Figura 41 mostra a curva tempo versus 

















Figura 41 - Proteção de Fase Relé SE 01 - R. 1.1 e Disjuntor QGBT 1.1 








5.4.2. Transformador TR 1.2 
 
A proteção do transformador TR 1.2 é feita através do disjuntor de baixa tensão 
QGTB 1.2 e no primário pelo relé SE 01 – R 1.2.  
O ajuste de corrente de partida da função de Tempo Longo do disjuntor de baixa 
tensão foi realizado admitindo um percentual de sobrecarga para evitar atuação da proteção 
para a corrente nominal do transformador. Para isso, definiu-se 20% de sobrecarga e o ajuste 
em 1504 A. A temporização da função de tempo longo, devido às limitações de ajuste do 
equipamento, foi definida através da curva tempo versus corrente.  
A função de tempo curto tem como função proteger a barra Carga 1.2 para quaisquer 
níveis de curto circuito, para isso definiu-se o ajustem em 4800 A. Pelo fato de ser a proteção 
direta da carga, não havendo proteções a jusante para realizar a coordenação, o ajuste de 
tempo da função de Tempo Curto foi realizado no mínimo e não desabilitado conforme 
recomendações. 
O relé de proteção primária do transformador foi parametrizado de forma muito 
semelhante ao relé SE 01 – R 1.1. A corrente de partida da unidade temporizada foi definida 
em 60 A, isto é, admitindo-se uma sobrecarga de 30 %. A seleção do multiplicador de tempo 
para a curva Muito Inversa foi realizado através da Equação 63, utilizando como tempo de 
atuação a soma do tempo de atuação do dispositivo de proteção à jusante do relé e o intervalo 
de coordenação recomendado entre eles no ponto da corrente de curto-circuito trifásico 
simétrico secundário referido ao primário do transformador, obtendo-se um multiplicado de 
curva de 0,14. Para evitar a sobreposição das curvas de proteção, foi ajustado em 0,54.  
A proteção instantânea do relé SE 01 – R. 1.1 deve permitir a energização do 
transformador, além de proteger o primário do transformador contra curtos-circuitos. Para 
isso, o ajuste da corrente de partida da unidade instantânea deve ser no mínimo 1,1 vezes a 
corrente de curto-circuito trifásico assimétrico no secundário referido ao primário e maior do 
que a corrente de energização do transformador. O ajuste foi feito em 690 A. A Figura 42 



















5.4.3. Motor Mtr4 e Transformador TR 2.1 
 
A proteção do motor Mtr4 e do secundário do transformador TR 2.1 é feita através do 
disjuntor de baixa tensão QGBT 2.1. O disjuntor deve proteger o motor contra eventuais 
curtos-circuitos, proteger o tempo de rotor bloqueado, permitir a sua partida e ainda não atuar 
para a corrente nominal de operação do transformador.  
A função de tempo longo deve ser ajustada admitindo-se uma sobrecarga para evitar 
eventuais atuações indesejadas. Para isso, a corrente de partida da unidade temporizada foi 
ajustada em 1,15 vezes a corrente nominal no secundário do transformador, isto é, 1440 A. O 
ajuste de tempo se fez com base na curva tempo versus corrente devido à limitação de ajuste 
do disjuntor.  
A função de tempo curto foi definida a partir corrente de partida do motor Mtr4. 
Conforme as características do motor, a sua corrente de partida equivale a 3,5 vezes a sua 
corrente nominal. Multiplicando-se ainda pelo fator 1,76 conforme as recomendações, obtém-
se: 
 
                          
 
 Considerando uma margem de 20% para evitar eventuais atuações indevidas, o ajuste 
foi feito em 8640 A. Este ajuste garante, ainda, a proteção do motor contra curtos-circuitos, 
sendo estes da ordem de 14 kA. Por ser uma proteção direta da carga, a temporização da 
unidade instantânea foi definida no mínimo. 
 A função temporizada do relé SE 02 – R. 2.1 foi ajustada em 60 A para evitar atuação 
indevida da proteção, sendo a corrente nominal primária do transformador 41,84 A. Através 
da utilização da curva Extremamente Inversa, o multiplicador da curva foi calculado com base 
na coordenação entre os dispositivos de proteção no ponto de curto-circuito trifásico simétrico 
no secundário do transformador, resultando em 0,22. Este ajuste, porém, implica na perda da 
coordenação em outros pontos da curva, sendo assim, o multiplicador da curva foi ajustado 
em 0,83. 
 A função instantânea deve proteger o primário do transformador contra curtos-
circuitos e ainda não atuar para faltas trifásicas assimétricas no secundário e na energização 
do transformador. Para isso, o ajuste foi feito para no mínimo 1,1 vezes a corrente de falta 
trifásica assimétrica no secundário referido ao primário, isto é, 814 A. Devido à faixa de 
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ajuste do relé, definiu-se a parametrização em 825 A. A Figura 43 mostra a curva tempos 
versus corrente com base nos ajustes descritos. 
 
Figura 43 - Proteção de Fase Relé SE 02 - R. 2.1 e Disjuntor QGBT 2.1 










5.4.4. Transformador TR 2.2 
 
A proteção primária do transformador TR 2.2 é feita pelo relé SE 02 – R 2.2 e no 
secundário pelo disjuntor de baixa tensão QGBT 2.2. 
O ajuste da corrente de partida da função de Tempo Longo do disjuntor de baixa 
tensão foi realizado admitindo-se uma sobrecarga 20% no transformador para evitar atuações 
indevidas, isto é, uma corrente de 1150 A. O ajuste de tempo foi realizado através da curva 
tempo versus corrente devido à limitação de ajuste do equipamento. 
A função de Tempo Curto tem como finalidade realizar a proteção do secundário do 
transformador contra curtos-circuitos. O ajuste foi realizado em 3000 A, visto que os níveis 
de curto-circuito da barra Carga 2.2 são da ordem de 13 kA. A temporização foi ajustada no 
mínimo, pois pelo fato de ser a proteção direta da carga, não deverá coordenar com nenhuma 
proteção a jusante. 
A unidade do temporizada do relé de proteção SE 02 – R. 2.2 foi ajustada 
considerando aproximadamente 30% de sobrecarga para que não houvesse a sobreposição das 
curvas do relé e do disjuntor a jusante, isto é, 45A. A constante de tempo da curva Muito 
Inversa foi definida a partir do intervalo de coordenação entre as proteções no ponto de curto-
circuito trifásico simétrico no secundário referido ao primário do transformador. A fim de 
garantir a seletividade entre as curvas de proteção, o multiplicado de curva foi parametrizado 
em 0,69.  
A unidade instantânea foi ajustada a partir de 110% a corrente de curto-circuito 
trifásico assimétrico no secundário referido ao primário e da corrente de energização do 
transformador. A corrente de partida da unidade instantânea foi ajustada em 615 A. A Figura 












Figura 44 - Proteção de Fase Relé SE 02 - R. 2.2 e Disjuntor QGBT 2.2 










5.4.5. Relé Geral SE 01  
 
O relé geral da subestação 01 tem como função proteger as barras a montante dos relés 
SE 01 – R 1.1 e SE 01 – R 1.2, garantir a integridade do cabo Alim. SE 01 de alimentação da 
subestação e servir de proteção de retaguarda para os transformadores TR 1.1 e TR 1.2 no 
primário. 
A corrente de partida da unidade temporizada foi ajustada considerando 140% da 
soma das correntes nominais do transformador TR 1.1 e TR 1.2, isto é, 120 A. A 
temporização foi ajustada graficamente com o objetivo de manter a coordenação ao longo de 
toda curva.  
A unidade instantânea foi definida a partir dos níveis de curto-circuito trifásico e das 
correntes de energização dos transformadores. Pelo fato de os transformadores TR 1.1 e TR 
1.2 nunca serem energizados ao mesmo tempo, para fins de ajuste da corrente de partida da 
unidade instantânea utilizou-se: 
 
                                
 
A fim de manter a seletividade com as proteções à jusante, o ajuste foi feito em 1320A 
com o tempo de 0,25 segundos, isto é, a soma do tempo de atuação das proteções à jusante e o 
tempo recomendado para coordenação entre relés digitais. A Figura 45 mostra a curva tempos 












Figura 45 - Proteção de Fase Relé Geral SE 01 








5.4.6. Relé Geral SE 02  
 
Assim como o relé Geral da SE 01, o relé Geral SE 02 devem garantir a integridade do 
cabo Alim. SE 02 de alimentação da subestação 02, permitir a energização dos 
transformadores TR 2.1 e TR 2.2 e ainda proteger as barras a montante destes 
transformadores contra curtos-circuitos. 
A unidade temporizada foi ajustada admitindo-se 120% da corrente nominal dos 
transformadores TR 2.1 e TR 2.2, isto é, 90 A. A temporização foi ajustada graficamente 
visando evitar a superposição da curva do relé geral com as curvas dos relés à jusante. Para 
isso, o multiplicador da curva foi definido em 1,13. 
A unidade instantânea deve ser ajustada de forma a permitir a energização do 
transformador e proteger as barras a montante dos relés SE 02 – R 2.1 e SE 02 – R 2.2 contra 
curtos-circuitos. Assim como para subestação SE 01, a energização dos transformadores da 
subestação SE 02 nunca ocorrem ao mesmo tempo, portanto considerou-se: 
 
                                     
 
Para garantir a seletividade com as proteções à jusante, a unidade instantânea do relé 
foi ajustada em 1140A, permitindo assim a energização dos equipamentos da subestação e 
garantindo a proteção contra curtos-circuitos. Definiu-se ainda o tempo de atraso da unidade 
instantânea em 0,25 segundos para garantir a coordenação com os relés digitais a jusante no 
ponto de curto-circuito simétrico. A Figura mostra a curva tempo versus corrente com base 






















5.4.7. Transformador TR Único 
 
O transformador TR Único da subestação SE Cubículo de Entrada tem como proteção 
no lado primário um fusível e no secundário o disjuntor termomagnético de baixa tensão 
Geral BT TR. Único. 
A corrente de partida da proteção térmica foi ajustada admitindo-se um percentual de 
sobrecarga. Devido as limitações do equipamento, admite-se no máximo uma sobrecarga de 
5%, isto é, 800 A.  
A corrente de partida da unidade instantânea foi ajustada graficamente evitando a 
sobreposição com a curva do fusível a montante e protegendo a barra Carga TR Único contra 
curtos-circuitos. A Figura 47 mostra a curva tempo versus corrente para a proteção do TR 
Único. 
 
Figura 47 - Proteção de Fase Fusível TR Único e Disjuntor Geral BT. TR. Único 
      
86 
 
 Analisando a Figura 47, verificou-se que para a normal operação do sistema, os ajustes 
de proteção estão corretamente dimensionados, isto é, permitem a energização do 
transformador e sua corrente normal de operação. Em contrapartida, a seletividade entre as 
proteções não ocorre ao longo de toda a curva dos dispositivos. No caso de um eventual 
curto-circuito na baixa tensão, poderá ocorrer a atuação do fusível antes do disjuntor. Além 
disso, a curva do fusível intercepta a curva de suportabilidade térmica do transformador. 
Desta maneira, numa possível falha do disjuntor de baixa tensão, poderão ocorrer danos 
térmicos ao transformador. 
 
5.4.8. Relé Geral SE Cubículo de Entrada 
 
O relé geral da subestação SE Cubículo de Entrada tem como função garantir a 
proteção contra curtos circuitos no barramento Geral Cub. Entrada e ainda servir de 
retaguarda para as proteções a jusante. Portanto, este relé deve coordenar com a envoltória 
formada pelas curvas dos relés gerais das subestações 01 e 02 e do fusível do TR Único. 
A unidade temporizada foi ajustada de forma a permitir 130% da corrente nominal da 
planta. Assim, o ajuste de partida da unidade temporizada foi feito em 225 A. A temporização 
foi ajustada de forma a evitar a sobreposição da curva do relé com as curvas dos dispositivos 
à jusante. 
A unidade instantânea deve permitir a energização do sistema e proteger contra curtos-
circuitos a montante dos relés gerais das subestações 01 e 02 e do fusível do transformador 
TR Único. A energização dos transformadores ocorre sempre individualmente, portanto, no 
pior caso, a corrente máxima de energização vista pelo relé será na situação de um dos 
transformadores de 1MVA ser energizado por último, isto é: 
 
                                                                 
 
A fim de garantir a seletividade entre as proteções, a corrente de partida foi ajustada 
em 1700 A com o tempo de 0,5 para garantir a coordenação com os relés digitais à jusante. A 















5.5. AJUSTES DE PROTEÇÃO DE NEUTRO 
 
A proteção de neutro foi realizada através de relés digitais com transformadores de 
correntes em conexão residual. Pelo fato da proteção no secundário dos transformadores ser 
realizada por disjuntores de baixa tensão sem função específica para proteção de neutro, a 
mesma será realizada pela proteção de fase, visto que a magnitude das correntes de curto-
circuito fase-terra na baixa tensão são maiores que as correntes de falta trifásica. 
Os transformadores da planta são todos com os seus enrolamentos primários conectados 
em delta, portanto, inicia-se um novo sistema de terra. Isto permite temporizações pequenas, 
visto que não há proteções a jusante para que haja necessidade de realizar a coordenação 
(MARDEGAN, 2012). 
Conforme as recomendações descritas nos capítulos pretéritos, será a utilizada a curva 
de tempo definido com tempos de atuação iniciando em 100 ms para as proteções de terra e 
respeitando o intervalo de coordenação entre relés digitais. Estes ajustes protegem, ainda, as 
barras do sistema contra curtos-circuitos monofásicos. 
 
5.5.1. Relés SE 01 – R. 1.1, SE 01 – R. 1.2 e GERAL SE 01  
 
A corrente de partida da unidade de tempo definido do relé SE 01 – R. 1.1 será 
definida levando em conta o desequilíbrio entre fases inerentes ao sistema. O ajuste será 
realizado considerando 20% da corrente nominal do transformador. Assim: 
 
                                          
 
Devido à limitação da faixa de ajuste de relé, a corrente de partida foi ajusta em 9A 
com a temporização em 100 ms. O relé SE 01 – R. 1.2 será ajustado em 15A, também devido 
à limitação da faixa de ajuste do mesmo, com o tempo de 100ms. 
O relé Geral SE 01 irá enxergar a soma das correntes primárias dos transformadores 
TR 1.1 e TR 1.2, portanto seu ajuste deve se realizado considerando um desequilíbrio na faixa 
de 30% da soma das correntes nominais dos transformadores. Assim: 
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O ajuste será feito em 30A, sendo este o valor mínimo de ajuste do relé para a função 
de tempo definido. O ajuste de tempo foi definido com o objetivo de manter a coordenação 
entre relés digitais. Assim, o tempo ajustada foi de 300ms. A Figura 49 mostra a curva tempos 
versus corrente com base nos ajustes realizados. 
 
Figura 49 - Proteção de Neutro Relés SE 01 - R 1.1, SE 01 - R 1.2 e Geral SE 01 






5.5.2. Relés SE 02 – R. 2.1, SE 02 – R. 2.2 e GERAL SE 02  
 
Assim como foi realizado pra subestação SE 01, os parâmetros dos dispositivos de 
proteção devem seguir a mesma lógica de ajuste. O corrente de partida da função de tempo 
definido do relé SE 02 – R. 2.1 para proteção de neutro deve ser feito considerando um 
desequilíbrio de corrente entre fases no primário do transformador TR 2.1. Foi considerado m 
desequilíbrio de 30%, isto é, uma corrente de 12A para o ajuste. A temporização foi mantida 
em 100 ms conforme as recomendações. 
O relé SE 02 – R. 2.2 segue as mesmas premissas. O ajuste será realizado em 15A, 
sendo este o ajuste mínimo do relé para a função de tempo definido, considerando-se, assim, 
50% de desequilíbrio. Assim como para o relé SE 02 – R. 2.1, o ajuste de tempo foi fixado em 
100 ms. 
O relé Geral SE 01, deve manter a seletividade com os relés a jusante e ainda ser 
ajustado considerando o desequilíbrio entre as fases da soma das correntes dos 
transformadores TR 2.1 e TR 2.2. Assim: 
 
                                                          
 
Considerou-se, neste caso, a um desequilíbrio de 40% entre as fases, pois o ajuste 
mínimo do relé para esta função é 40A. A temporização foi definida de modo a garantir a 
seletividade entre relés digitais. A Figura 50 mostra a curva tempo versus corrente com base 












Figura 50 - Proteção de Neutro Relés SE 02 - R 2.1, SE 02 - R 2.2 e Geral SE 02 









5.5.3. Relé Geral SE Cubículo de Entrada 
 
O relé SE Cub. Entrada da subestação cubículo de entrada deve ser seletivo com as 
proteções à jusante e proteger as barras a montante dos relés Geral SE 01 e Geral SE 02 
contra curtos-circuitos fase-terra. O ajuste da corrente de partida da unidade de tempo 
definido foi realizado considerando a corrente nominal de toda instalação, isto é, a soma das 
correntes primárias nominais dos cinco transformadores. Assim: 
 
 
                                                                                                            
 
 A corrente de partida ficou definida em 50A com tempo de 500 ms para garantir a 
seletividade entre relés digitais. A Figura 51 mostra a curva tempo versus corrente com base 
nos parâmetros definidos. 
 




5.6. ANÁLISE DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE 
 
A verificação dos limites térmicos e da exatidão dos transformadores de corrente é de 
suma importância em um estudo de proteção, visto que a perda da confiabilidade de operação 
dos mesmos pode acarretar em leituras incorretas de correntes nos relés de proteção e 
consequentemente desligamentos indesejados. No presente trabalho, todos os relés possuem 
classe de exatidão 10B100, portanto garantem exatidão de 10% em até 20 x In e tensão 
máxima secundária de 100V.   
A verificação dos TCs será feita de forma genérica, visto que todos os transformadores 
de corrente da planta encontram-se sob praticamente o mesmo nível de curto-circuito 
trifásico, sendo as mínimas diferenças causadas pelas impedâncias dos cabos. Os TCs 
localizados nos primários dos transformadores possuem relação 150/5, já os localizados junto 
aos relés gerais das subestações 01 e 02 são de 300/5. O transformador de corente do relé 
Geral Cub. Entrada possui relação 500/5.  
Conforme visto no Capítulo 4, a corrente trifásica simétrica no qual o enrolamento 
primário do TC é submetido deve ser menor do que 20 x In. O nível de curto-circuito trifásico 
nos quais os transformadores de corrente da planta são submetidos é entorno de 2080A. Os 
TCs com menor capacidade térmica são os que possuem corrente nominal primária de 150A, 
assim: 
 
                                   
 
Isto implica que o fator térmico de todos os Apên da planta é respeitado, visto que foi 
analisado o equipamento com menor capacidade. 
Ademais, deve-se analisar o carregamento dos TCs. Com base na classe de exatidão dos 
relés, pode-se definir o carregamento máximo permitido conectado ao secundário dos 
transformadores de corrente para os níveis de curto-circuito da planta. Assim: 
 
        
      
   
            
 
Conforme informado pelo fabricante, os relés Merlin Gerin apresentam impedância de 
28,8mΩ e os relés ABB 37,4mΩ. Já os transformadores de corrente apresentam uma 
impedância no secundário de 150mΩ. Deve-se, ainda, considerar a impedância da fiação que 
conecta os relés aos transformadores de corrente, sendo estes na faixa 50mΩ para 10 metros 
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de cabos 4,0mm². Exemplificando a análise com o TC conectado ao relé SE 01 – R. 1.1, tem-
se: 
 
        
    
  
                            
 
Este resultando implica que o carregamento dos TCs está de acordo com os seus limites. 
Automaticamente, para os outros transformadores de corrente da planta, o mesmo acontece, 
























O objetivo do trabalho foi alcançado, visto que foi possível realizar um estudo de 
proteção em uma planta industrial e avaliar a coordenação e a seletividade das proteções. 
Ademais, ficou comprovada a compatibilidade do método analítico para cálculo dos 
diferentes tipos de curtos-circuitos com as simulações em softwares com módulos específicos 
para este tipo de estudo. 
Os resultados obtidos mostram a dificuldade de se realizar um estudo de proteção 
contra sobrecorrentes na presença de equipamentos que possuem limitações de ajuste, sendo 
necessário, em alguns momentos, definir seus parâmetros fora das recomendações de normas 
ANSI e IEEE, sendo estas a base do trabalho. Mesmo assim, ainda que se perca a seletividade 
em situações específicas, a proteção dos equipamentos da planta foi garantida quase na 
totalidade do estudo, sendo a coordenação entre fusíveis e disjuntores termomagnéticos, o 
único caso em que não se conseguiu atingir a proteção completa do equipamento. 
 A utilização de programas como o ETAP se mostrou muito eficiente no estudo de 
proteção contra sobrecorrentes. A análise gráfica, através da curva tempo versus corrente, 
permitiu uma melhor visualização e avaliação dos ajustes realizados nos dispositivos de 
proteção. Este tipo de programa permite, ainda, calcular os níveis de curtos-circuitos em 
sistemas elétricos para diferentes normas, como as normas europeias IEC, apresentando uma 
gama extensa de recursos e parâmetros que podem ser utilizados. 
 Os relés digitais, por possuírem uma variedade extensão de funções e aplicações, são 
os dispositivos de proteção mais utilizados em sistemas elétricos. Apesar de o presente 
trabalho ter abordado apenas as funções de sobrecorrente temporizada e instantânea que, 
segundo tabela ANSI correspondem às funções 51 e 50, respectivamente, estes equipamentos 
apresentam inúmeras outras funções que podem desempenhar a proteção contra variações de 
corrente elétrica. Além disso, o monitoramento de anormalidades no sistema elétrico através 
da tensão é comumente realizado nas indústrias. 
 Com sugestão para trabalho futuro, o estudo de curto-circuito através das normas 
europeias IEC e comparação com os procedimentos das normas IEEE e ANSI podem ser 
interessantes para a realização de um estudo de proteção, eis que as divergências entre os 
métodos podem influenciar na definição dos ajustes dos equipamentos de proteção. Ademais, 
o estudo de outras funções desempenhadas pelos relés de proteção, tais como Diferencial, 
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Subtensão e Sobretensão, sendo estas também utilizadas em sistemas elétricos industriais, 
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APÊNDICE A – DADOS DO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA ELÉTRICO 
Relé Fabricante/Modelo Tipo Funções Relação TC 
Geral SE Cub. Entrada Merlin Gerin/ Sepam 1000 Digital 50/51 e 50N/51N 500/5 
Geral SE 01 Merlin Gerin/ Sepam 20 Digital 50/51 e 50N/51N 300/5 
Geral SE 02 Merlin Gerin/ Sepam 20 Digital 50/51 e 50N/51N 300/5 
SE 01 - R. 1.1 ABB/ REF 610 Digital 50/51 e 50N/51N 150/5 
SE 01 - R. 1.2 Merlin Gerin/ Sepam 20 Digital 50/51 e 50N/51N 150/5 
SE 01 - R. 2.1 ABB/ REF 610 Digital 50/51 e 50N/51N 150/5 
SE 01 - R. 2.2 Merlin Gerin/ Sepam 20 Digital 50/51 e 50N/51N 150/5 
 
 
TC conectado a Classe de Exatidão Relação TC 
Geral SE Cub. Entrada 10B100 500/5 
Geral SE 01 10B100 300/5 
Geral SE 02 10B100 300/5 
SE 01 - R. 1.1 10B100 150/5 
SE 01 - R. 1.2 10B100 150/5 
SE 01 - R. 2.1 10B100 150/5 































































Merlin Gerin/ MC20 
H1 
635 2000 65 
QGBT 1.2 ABB/ E2B 635 1600 42 
QGBT 2.1 
Merlin Gerin/ MC20 
H1 
635 2000 65 
QGBT 2.2 ABB/ E2B 635 1600 42 
























Mtr1 800 380 20 4,5 3 0,86 




























QGBT 1.1 STR 58U 0,9 x In 15 4 x In 0,1 - 
QGBT 1.2 SACE PR112 0,94 x In 3 3 x In 0,05 - 
QGBT 2.1 STR 58U 0,4 x In 30 6 x In 0,1 - 
QGBT 2.2 SACE PR112 0,92 x In 3 2,4 x In 0,05 - 
Geral BT TR 
Único 
STR25DE 1 x In 120 N.A. N.A. 2 x In 
N.A.  = Não se aplica , “-” = Desabilitada 
 
Relé (Fase) 












SE 01 - R. 1.1 0,4  Muito Inversa 0,44 - - 6,3  0,05 
SE 01 - R. 1.2 0,4  Muito Inversa 0,47 - - 4,6  0,05 
SE 02 - R. 2.1 0,4  
Extremamente 
Inversa 
0,83 - - 5,5  0,04 
SE 02 - R. 2.1 0,3  Muito Inversa 0,69 - - 4,1  0,05 
Geral SE 01 0,3  Muito Inversa 0,5 - - 4,4  0,25 
Geral SE 02 0,3  Muito Inversa 1,13 - - 3,8  0,19 
Geral SE Cub. 
Entrada 
0,45  Muito Inversa 1,4 - - 3,4  0,5 
 
Relé (Neutro) 












SE 01 - R. 1.1 - - - 6 0,1 - - 
SE 01 - R. 1.2 - - - 0,1 0,1 - - 
SE 02 - R. 2.1 - - - 8 0,1 - - 
SE 02 - R. 2.1 - - - 0,1 0,1 - - 
Geral SE 01 - - - 0,1 0,3 - - 
Geral SE 02 - - - 0,1 0,3 - - 
Geral SE Cub. 
Entrada 






APÊNDICE C – CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO VIA COMPONENTES 
SIMÉTRICAS E CIRCUITOS DE SEQUÊNCIA 
Barra 
  Tensão 
(kV) 
30 Ciclos 
  Trifásica   Monofásica 
Barr. Geral Cub. Entrada 13.800 2.079 1.482 
Barra Carga 1.1 0.380 21.730 24.123 
Barra Carga 1.2 0.460 14.785 16.223 
Barra Carga 2.1 0.380 14.790 16.302 
Barra Carga 2.2 0.460 13.351 14.512 
Barra Carga TR Único 0.380 14.840 16.201 
Barra Cub. Entrada 13.800 2.079 1.482 
Barra QGBT 1.1 0.380 21.659 24.125 
Barra QGBT 1.2 0.460 14.870 16.378 
Barra QGBT 2.1 0.380 14.597 16.582 
Barra QGBT 2.2 0.460 13.587 14.497 
Barra Relé TR. 1.1 13.800 2.069 1.475 
Barra Relé TR. 1.2 13.800 2.069 1.475 
Barra Relé TR. 2.1 13.800 2.069 1.475 
Barra Relé TR. 2.2 13.800 2.069 1.475 
Barram. Geral SE 01 13.800 2.069 1.475 
Barram. Geral SE 02 13.800 2.069 1.475 
Buchas Prim. TR. 1.1 13.800 2.068 1.474 
Buchas Prim. TR. 1.2 13.800 2.068 1.474 
Buchas Prim. TR. 2.1 13.800 2.067 1.474 
Buchas Prim. TR. 2.2 13.800 2.065 1.471 
Buchas Sec. TR. 1.1 0.380 21.850 
 
24.498 
Buchas Sec. TR. 1.2 0.460 14.875 16.302 
Buchas Sec. TR. 2.1 0.380 14.714 16.123 
Buchas Sec. TR. 2.2 0.460 13.154 14.467 
Ramal de Entrada CEEE 13.800 2.081 1.482 
SE 01 13.800 2.079 1.481 
SE 01 (1) 13.800 2.072 1.479 
SE 2 13.800 2.079 1.490 










Sim.   Assim. Sim.   Assim. 
Barr. Geral Cub. Entrada 13.800 2.201 2.413 1.399 1.595 
Barra Carga 1.1 0.380 24.765 29.867 27.106 33.872 
Barra Carga 1.2 0.460 15.003 18.335 16.598 20.333 
Barra Carga 2.1 0.380 17.485 22.005 18.897 23.871 
Barra Carga 2.2 0.460 13.201 16.129 14.734 17.946 
Barra Carga TR Único 0.380 15.001 17.201 16.398 18.581 
Barra Cub. Entrada 13.800 2.201 2.431 1.231 1.595 
Barra QGBT 1.1 0.380 24.835 29.867 27.054 33.872 
Barra QGBT 1.2 0.460 15.063 18.302 16.487 20.333 
Barra QGBT 2.1 0.380 17.459 22.019 19.013 23.795 
Barra QGBT 2.2 0.460 13.405 16.129 14.518 17.946 
Barra Relé TR. 1.1 13.800 2.231 2.401 1.229 1.592 
Barra Relé TR. 1.2 13.800 2.231 2.401 1.229 1.592 
Barra Relé TR. 2.1 13.800 2.231 2.401 1.229 1.592 
Barra Relé TR. 2.2 13.800 2.231 2.401 1.229 1.592 
Barram. Geral SE 01 13.800 2.231 2.401 1.229 1.592 
Barram. Geral SE 02 13.800 2.231 2.401 1.229 1.592 
Buchas Prim. TR. 1.1 13.800 2.229 2.399 1.228 1.589 
Buchas Prim. TR. 1.2 13.800 2.230 2.400 1.228 1.589 
Buchas Prim. TR. 2.1 13.800 2.229 2.398 1.228 1.589 
Buchas Prim. TR. 2.2 13.800 2.227 2.287 1.227 1.582 
Buchas Sec. TR. 1.1 0.380   25.012 29.906 27.301 34.117 
Buchas Sec. TR. 1.2 0.460  15.143 18.334 16.367 20.412 
Buchas Sec. TR. 2.1 0.380 17.650 22.099 19.138 24.042 
Buchas Sec. TR. 2.2 0.460 13.399 16.227 14.742 18.003 
Ramal de Entrada CEEE 13.800 2.239 2.409 1.232 1.598 
SE 01 13.800 2.239 2.406 1.231 1.593 
SE 01 (1) 13.800 2.235 2.401 1.229 1.591 
SE 2 13.800 2.238 2.406 1.231 1.593 















IMPEDÂNCIA DE SEQUÊNCIA EM CADA BARRA DO SISTEMA PARA 30 CICLOS 
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